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1. Gebrauchsanweisung

1.1 Gerätebeschreibung
Die AEG Händetrockner HE 181, HE 260 T und HE 260 TM arbeiten berührungslos. Sie sind mit
einem optischen Sensor ausgestattet, der bei Annäherung der Hände automatisch die Heizung und
das Gebläse aktiviert. Der Ansprechbereich liegt zwischen 6 cm und 12 cm unterhalb des
Warmluftaustrittsgitters. Nach Entfernen der Hände schaltet sich das Gerät nach ca. 3 Sekunden
aus.

Aufgrund der Gehäuseform ist die Ablage von Zigaretten o. ä. auf dem Gerät weitgehend
unmöglich. Vermeiden Sie Wandrücksprünge an der Geräteoberseite, um diesen Effekt zu erhalten.

Der HE 260 TM ist zusätzlich durch sein robustes Aluminium-Druckgussgehäuse vor
Beschädigungen gesichert.

1.2 Betrieb
Schütteln Sie vor dem Trocknen die nassen Hände kräftig über dem Waschbecken aus. Dadurch
wird die Trocknungszeit verkürzt und gleichzeitig Energie eingespart. Halten Sie anschließend die
Hände mit Abstand unter das Luftaustrittsgitter und reiben Sie sie im Warmluftstrom.

1.3 Sicherheitshinweise
An der Warmluftaustrittsöffnung treten während des Betriebes Temperaturen von über 90 °C
auf. Bei Abdeckung besteht Überhitzungsgefahr.
Bei Überhitzung wird das Heizregister abgeschaltet, das Gebläse läuft zur Kühlung weiter.
Der Temperaturfühler schaltet den Heizkörper ca. 2 Minuten nachdem die Elektronik das Gerät
abgeschaltet hat wieder ein.

Achten Sie darauf, dass die Luftansaugöffnungen an der Unter- und Rückseite des Gerätes
immer offen sind.
Eine einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit ist nur mit Original AEG Zubehör- und
Ersatzteilen gewährleistet.

1.4 Pflege
Verwenden Sie zur Reinigung des Händetrockners ein feuchtes Tuch – gegebenenfalls unter
Zuhilfenahme eines milden Reinigungsmittels. Mit einem weichen Tuch trocken nachpolieren.
Keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden. Spritzen Sie das Gerät nicht mit
Wasser ab.

1.5 Was tun wenn ...?
Wie jedes optisch arbeitende Element kann der Sensor durch Abdecken in seiner Funktion
behindert werden. In diesem Fall schaltet sich der Händetrockner nach ca. 3 Sekunden aus, um
einen Dauerbetrieb zu vermeiden. Prüfen Sie bei Störungen bitte zunächst, ob sich die
Sensorfläche in unmanipuliertem Zustand befindet. Nach Entfernen eventueller Gegenstände
arbeitet der Händetrockner wieder einwandfrei.

Für den Benutzer
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Für den Installateur

2. Montageanweisung
2.1 Geräteaufbau

1 Gehäusekappe
2 Gerät
3 Luftaustrittsgitter
4 Befestigungsschrauben
5 Kabeldurchführung
6 Befestigungslöcher
7 Verriegelungsschieber
8 Kunststoffwinkel (nur im HE 260 TM)
9 Lüfter
10 Heizkörper
11 Sensor

2.2 Technische Daten

HE 181 HE 260 T HE 260 TM

Gewicht 2,6 kg 2,6 kg 4 kg

Motorleistung 70 W 120 W

Nennleistung 1800 W 2600 W

Spannung 220 - 240 V, 50 Hz 220 - 240 V, 50/60 Hz

Anschlusswerte und Technische Daten länderspezifischer  Varianten entnehmen Sie bitte dem
Geräte-Typenschild.

2.3 Vorschriften und Bestimmungen
• Alle elektrischen Installationsarbeiten, insbesondere die Schutzmaßnahmen, müssen von einem

vom zuständigen Elektrizitätsversorgungs-Unternehmen zugelassenen Fachmann nach den lan-
desüblichen Bestimmungen (DIN VDE 0100) sowie dieser Montageanweisung ausgeführt werden.

• Der Händetrockner muss über eine Einrichtung mit einer Trennstrecke von mindestens 3 mm
allpolig vom Netz getrennt werden können. Hierzu sind geeignete Schalter, LS-Schalter,
Sicherungen oder Schütze in der Installation vorzusehen.

• Die Montage (Elektroinstallation) sowie die Erstinbetriebnahme und die Wartung dieses Gerätes
dürfen nur von einem zugelassenen Fachhandwerker entsprechend dieser Anweisung ausgeführt
werden.

• Der angeschlossene Händetrockner darf nur vom Fachmann und nur im stromlosen Zustand
geöffnet werden. Es sind nur Original AEG Ersatzteile für Reparaturen zulässig.

2.4 Montage
Der Händetrockner ist nur für eine Wandbefestigung an einer geschlossenen (z. B. durchgehend
gefliest) Wand bestimmt.

Die Gerätemontage ist nach folgenden Punkten durchzuführen:

2.4.1 Demontage Gehäusekappe
HE 181, HE 260 T (siehe Seite 4)
a. Befestigungsschrauben (4) lösen.
b. Verriegelungsschieber (7) herunterziehen.
c. Gehäusekappe (1) abnehmen.

HE 260 TM (siehe Seite 5)
a. Befestigungsschraube (4) lösen.
b. Verriegelungsschieber (7) herunterziehen.
c. Gerät aus Gehäusekappe (1) ziehen.

D
eu
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2.4.2 Wandbefestigung
a. Übertragen der 4 Befestigungspunkte mit der Bohrschablone (siehe Seite 11) auf die Wand und

Bohren der Befestigungslöcher. Dabei die Länge und Lage der Netzanschlussleitung beachten.
b. Untere Befestigungsschrauben in die Wand schrauben.
c. Netzanschlussleitung durch die Kabeldurchführung (5) in der Geräterückwand ziehen.
d. Gerät mit den Schlüssellöchern auf die Befestigungsschrauben setzen.
e. Anschrauben des Gerätes (2) an die Wand.

2.4.3 Elektrischer Anschluss
HE 181: Das Gerät ist nur für festen Anschluss an Wechselstrom 220 V – 240 V~  50 Hz bestimmt.
HE 260 T / HE 260 TM: Das Gerät ist nur für festen Anschluss an Wechselstrom 220 V – 240 V~
50/60 Hz bestimmt.
Das Geräte-Typenschild beachten!
Der in der Gehäusekappe des HE 260 TM fixierte Kunststoffwinkel (8) dient der zusätzlichen
Isolierung der Netzanschlussleitung und -klemme.
Die angegebene Spannung muss mit der Netzspannung übereinstimmen. Ausreichenden
Leitungsquerschnitt wählen.
Die elektrischen Anschlussleitungen nach Schaltplan anschließen.
Die Adern der Netzanschlussleitung dürfen nicht im Bereich des Gebläsemotors liegen.
Die maximale Länge der Netzanschlussleitung im Gerät darf 20 cm nicht überschreiten.

2.4.4 Montage Gehäusekappe
HE 181, HE 260 T
a. Gehäusekappe leicht gekippt an das Gerät ansetzen und Richtung Wand schwenken.
b. Verriegelungsschieber zum Verriegeln der Gehäusekappe nach oben schieben.
c. Befestigungsschrauben wieder einschrauben.

HE 260 TM
a. Gehäusekappe über das Gerät bis Wandanschlag schieben. Hierbei darauf achten, daß die an der

Unterseite der Gehäusekappe angeformten Haken hinter die Geräterückwand greifen.
b. Zum Verriegeln die Gehäusekappe vorne leicht anheben und Verriegelungsschieber bis

Anschlag nach oben schieben.
c. Verriegelungsschieber festschrauben.

2.5 Übergabe
Erklären Sie dem Benutzer die Funktionen des Gerätes. Machen Sie ihn besonders auf die
Sicherheitshinweise aufmerksam.

Diese Gebrauchs- und Montageanweisung dem Besitzer zur Aufbewahrung übergeben.

3. Kundendienst und Garantie
Sollte einmal eine Störung an einem der Produkte auftreten, stehen wir Ihnen natürlich mit Rat
und Tat zur Seite.

Rufen Sie uns einfach unter nachfolgender Service-Nummer an:

Tel.: 01 80 3/70 20 20
(0,09 EUR/Min., Stand 08/03)

oder schreiben Sie uns an:

AEG Haustechnik Kundendienst
Fürstenberger Straße 77, 37603 Holzminden

E-Mail: kundendienst@eht-haustechnik.de
Telefax: 0 18 03/70 20 25
(0,09 EUR/Min., Stand 08/03)

Selbstverständlich hilft unser Kundendienst auch nach Feierabend! Den AEG-Kundendienst können
Sie an sieben Tagen in der Woche täglich bis 22.00 Uhr telefonisch erreichen - auch an Sonn- und
Samstagen sowie an Feiertagen.

Für den Installateur
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Für den Installateur

Im Notfall steht also immer ein Kundendiensttechniker für Sie bereit. Dass ein solcher
Sonderservice auch zusätzlich entlohnt werden muss, wenn kein Garantiefall vorliegt, werden Sie
sicherlich verstehen.

AEG - Garantie für die ab 01.01.2002 gekauften AEG-Geräte
Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen von AEG gegenüber dem
Endkunden, die neben die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des Kunden treten. Daher
werden auch gesetzliche Gewährleistungsansprüche des Kunden gegenüber seinen sonstigen
Vertragspartnern, insbesondere dem Verkäufer des mit der Garantie versehenen AEG-Gerätes, von
dieser Garantie nicht berührt.

Diese Garantiebedingungen gelten nur für solche Geräte, die vom Endkunden in der
Bundesrepublik Deutschland als Neugeräte erworben werden. Ein Garantievertrag kommt nicht
zustande, soweit der Endkunde ein gebrauchtes Gerät oder ein neues Gerät seinerseits von einem
anderen Endkunden erwirbt.

Inhalt und Umfang der Garantie
AEG erbringt die Garantieleistungen, wenn an AEG-Geräten ein Herstellungs- und/oder
Materialfehler innerhalb der Garantiezeit auftritt. Diese Garantie umfasst jedoch keine Leistungen
von AEG für solche Geräte, an denen Fehler, Schäden oder Mängel aufgrund von Verkalkung,
chemischer oder elektrochemischer Einwirkung, fehlerhafter Aufstellung bzw. Installation, sowie
unsachgemäßer Einregulierung, Bedienung oder unsachgemäßer Inanspruchnahme bzw.
Verwendung auftreten. Ebenso ausgeschlossen sind Leistungen aufgrund mangelhafter oder
unterlassener Wartung, Witterungseinflüssen oder sonstigen Naturerscheinungen.

Die Garantie erlischt, wenn an dem Gerät Reparaturen, Eingriffe oder Abänderungen durch nicht
von AEG autorisierte Personen vorgenommen wurden.

Die Garantieleistung von AEG umfasst die sorgfältige Prüfung des Gerätes, wobei zunächst
ermittelt wird, ob ein Garantieanspruch besteht. Im Garantiefall entscheidet allein AEG, auf welche
Art der Schaden behoben werden soll. Es steht AEG frei, eine Reparatur des Gerätes ausführen zu
lassen oder selbst auszuführen. Etwaige ausgewechselte Teile werden Eigentum von AEG.

Für die Dauer und Reichweite der Garantie übernimmt AEG sämtliche Material- und
Montagekosten, nicht jedoch zusätzliche Kosten für die Leistungen eines Notdienstes.

Soweit der Kunde wegen des Garantiefalles aufgrund gesetzlicher Gewährleistungsansprüche
gegen andere Vertragspartner Leistungen erhalten hat, entfällt eine Leistungspflicht von AEG.

Soweit AEG-Garantieleistungen erbringt, übernimmt AEG keine Haftung für die Beschädigung
eines Gerätes durch Diebstahl, Feuer, Aufruhr o. ä. Ursachen.

Über die vorstehend zugesagten Garantieleistungen hinausgehend kann der Endkunde nach dieser
Garantie keine Ansprüche wegen mittelbarer Schäden oder Folgeschäden, die durch ein AEG-Gerät
verursacht werden, insbesondere auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, geltend
machen. Gesetzliche Ansprüche des Kunden gegen AEG oder Dritte bleiben jedoch unberührt.

Garantiedauer
Die Garantiezeit beträgt 24 Monate für jedes AEG-Gerät, das im privaten Haushalt eingesetzt wird,
und 12 Monate für jedes AEG-Gerät, welches in Gewerbebetrieben, Handwerksbetrieben,
Industriebetrieben oder gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird. Die Garantiezeit beginnt für
jedes Gerät mit der Übergabe des Gerätes an den Erstendabnehmer. Zwei Jahre nach Übergabe des
jeweiligen Gerätes an den Erstendabnehmer erlischt die Garantie, soweit die Garantiezeit nicht
nach vorstehendem Absatz 12 Monate beträgt.

Soweit AEG-Garantieleistungen erbringt, führt dies weder zu einer Verlängerung der Garantiefrist
noch wird eine neue Garantiefrist durch diese Leistungen für das Gerät oder für etwaige
eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt.

Inanspruchnahme der Garantie
Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen nachdem der
Mangel erkannt wurde, unter Angabe des vom Kunden festgestellten Fehlers des Gerätes und des
Zeitpunktes seiner Feststellung bei AEG anzumelden. Als Garantienachweis ist die vom Verkäufer
des Gerätes ausgefüllte Garantieurkunde, die Rechnung oder ein sonstiger datierter Kaufnachweis
beizufügen. Fehlt die vorgenannte Angabe oder Unterlage, besteht kein Garantieanspruch.
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Für den Installateur

Garantie für in Deutschland erworbene, jedoch außerhalb Deutschlands eingesetzte Geräte

AEG ist nicht verpflichtet, Kundendienst- oder Garantieleistungen außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland zu erbringen. Bei Störungen eines im Ausland eingesetzten Gerätes ist dieses
gegebenenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden an den Kundendienst in Deutschland zu senden.
Die Rücksendung durch AEG erfolgt ebenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden. Etwaige
gesetzliche Ansprüche des Kunden gegen AEG oder Dritte bleiben auch in diesem Fall unberührt.

Außerhalb Deutschlands erworbene Geräte

Für außerhalb Deutschlands erworbene Geräte gilt diese Garantie nicht. Es gelten die jeweiligen
gesetzlichen Vorschriften und gegebenenfalls die Lieferbedingungen der AEG-Ländergesellschaft
bzw. des Importeurs.

3.1 Umwelt und Recycling
Damit Ihr Gerät unbeschädigt bei Ihnen ankommt, haben wir es sorgfältig verpackt.
Bitte helfen Sie, die Umwelt zu schützen, und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial des Gerätes
sachgerecht.

3.1.1 Entsorgung von Transport- und Verkaufsverpackungsmaterial
AEG Haustechnik beteiligt sich gemeinsam mit dem Großhandel und dem Fachhandwerk/
Fachhandel in Deutschland an einem wirksamen Rücknahme- und Entsorgungskonzept für die
umweltschonende Aufarbeitung der Verpackungen. Überlassen Sie die Transportverpackung dem
Fachhandwerk bzw. Fachhandel.
Verkaufsverpackungen (Grüner Punkt) entsorgen Sie über DSD (Duales System Deutschland).
Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.
● Kunststoffteile sind, soweit vorhanden, folgendermaßen gekennzeichnet:

– PE für Polyethylen, z. B. Verpackungsfolien
– EPS für expandiertes Polystyrol, z. B. Styropor-Polsterteile (grundsätzlich FCKW-frei)
– POM für Polyoxymethylen, z. B. Kunststoffklammern
– PP für Polypropylen, z. B. Spannbänder

● Kartonteile sind aus Altpapier hergestellt.

3.1.2 Entsorgung von Altgeräten in Deutschland
Geräte mit dieser Kennzeichnung gehören nicht in die Restmülltonne und sind getrennt zu
sammeln und zu entsorgen.

Die Hersteller sorgen im Rahmen der Produktverantwortung für eine umweltgerechte Behandlung
und Verwertung der Altgeräte.
Im Rahmen des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) und zum Schutz unserer Umwelt
ist eine kostenlose Rückgabe bei Ihrer kommunalen Sammelstelle möglich.
Weitere Informationen erhalten Sie über Ihre Kommune oder Ihren Fachhandwerker/Fachhändler.
Die Geräte oder Geräteteile dürfen nicht als unsortierter Siedlungsabfall über den Hausmüll bzw.
die Restmülltonne beseitigt werden. Über das Rücknahmesystem werden hohe Recyclingquoten der
Materialien erreicht, um Deponien und die Umwelt zu entlasten. Damit leisten wir gemeinsam
einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
Bereits bei der Entwicklung neuer Geräte achten wir auf eine hohe Recyclingfähigkeit der
Materialien.
Die Voraussetzung für eine Material-Wiederverwertung sind die Recycling-Symbole und die von
uns vorgenommene Kennzeichnung nach DIN EN ISO 11469 und DIN EN ISO 1043, damit die
verschiedenen Kunststoffe getrennt gesammelt werden können.

3.1.3 Entsorgung außerhalb Deutschlands
Die Entsorgung von Altgeräten hat fach- und sachgerecht nach den örtlich geltenden Vorschriften
und Gesetzen zu erfolgen.
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For the User

1. Operation instructions

1.1 Description of the unit
The automatically operating AEG HE 181, HE 260 T and HE 260 TM hand dryers are fitted with a
proximity switch which activates the fan when your hands are brought towards it, (approximately
60 - 120 mm below the warm air exit grille). The dryer automatically switches off approximately
3 seconds after the hands have moved away from the sensor.

The casing design does not allow cigarettes or drinks etc to be placed on top, causing a hazard. To
retain this feature, when assembling ensure that there are no gaps between the wall and the unit.

In addition, the HE 260 TM is protected against damage by the cast aluminium casing.

1.2 Operation
In order to save energy and shorten the drying time, vigorously shake wet hands over the
washbasin, then hold your hands beneath the air exit grille rubbing them together in the warm
airstream.

1.3 Safety notes
During operation, temperatures of over 90 °C can occur at the warm-air exit grille. Due to
the risk of overheating this should not be covered.
In the event of overheating the temperature safety cut out switches off the heating element and
the fan continues to run in a cooling mode. The heating element switches back on after
approximately two minutes.

Ensure that the air inlet grilles on the underside and rear of the dryer are always kept open.
Trouble-free function and operational safety can only be guaranteed if the original AEG
accessories and spare parts are used.

1.4 Care
When cleaning the casing, only use a soft cloth, with a mild detergent if necessary, and repolish
with a soft cloth. Do not spray the dryer with water or use any abrasive or caustic cleaning agents.

1.5 Trouble-shooting
Like all proximity switches, the operation of the sensor is impaired if it is covered. If this happens
the hand dryer automatically switches off after 3 seconds preventing it from running continuously.
In the event of an operating failure, check that the sensor has not been covered. After the removal
of any objects the dryer should function as normal.
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2. Installation instructions
2.1 Configuration

1 Outer casing
2 Appliance
3 Warm–air exit grille
4 Fastening screws
5 Cable grommet
6 Mounting holes
7 Locking bolt
8 Plastic angle (only for HE 260 TM)
9 Fan
10 Heating element
11 Sensor

2.2 Technical data

HE 181 HE 260 T HE 260 TM

Weight 2,6 kg 2,6 kg 4 kg

Motor rating 70 W 120 W

Nominal output 1800 W 2600 W

Voltage 220 - 240 V, 50 Hz 220 - 240 V, 50/60 Hz

Loading information and technical data may vary from country to country. Please note the
information from the rating plate for specific details.

2.3 Regulations and specifications
• All electrical installation work should be carried out by a qualified electrician in accordance with

IEE regulations.
• The appliance must be separable from the mains with an appropriate multipole device with an air

break of at least 3 mm. Concerning this point a protective device, line switch, fuses etc can be
installed.

• This appliance must be installed (electrical installation), commissioned and serviced by approved
service technicians in accordance with these instructions.

• Any maintenance to the hand dryer should be carried out by a qualified electrician. The power
supply should be disconnected before removing the front cover. Only original AEG parts should
be used.

2.4 Installation
The hand dryer should only be mounted on a solid wall.

To install the unit follow these instructions:

2.4.1 Removal of front cover
HE 181, HE 260 T (see page 4)

a. Remove the mounting screws (4).

b. Pull down the locking bolt  (7).

c. Remove the front cover (1).

HE 260 TM (see page 5)

a. Remove the mounting screw (4).

b. Pull down the locking bolt (7).

c. Slide off the outer casing (1).

1

For the Fitter
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2.4.2 Wall mounting
a. Transfer the four mounting points to the wall using the drilling template (see page 11) and drill

the mounting holes. Note the length and position of the power supply lead.
b. Screw the fixing screws into the wall.
c. Draw the power supply lead through the cable grommet (5) at the rear panel of the dryer.
d. Hang the unit to the wall, using the keyholes on the rear of the unit.
e. Screw the appliance (2) to the wall.

2.4.3 Electrical Connection
HE 181: The dryer is designed only for permanent connection to 220 V – 240 V~ 50 Hz alternating
current.
HE 260 T / HE 260 TM: The dryer is designed only for permanent connection to 220 V – 240 V~
50/60 Hz alternating current.
Please observe the rating place!
The PVC-angle (8) piece fixed in the metalcase of the HE 260 TM  provides insulation for the
electric connection.
The voltage shown on the rating plate must agree with the supply voltage. Cable should be
correctly sized in accordance with the loading of the appliance.
The power supply cable must not be located in the vicinity of the fan motor.
The maximum lenght of the cable must not exceed 20 cm.

2.4.4 Mounting the front cover
HE 181, HE 260 T
a. Hook the button of the front cover onto the front of the casing, and push top of front cover

towards the wall.
b. Push the locking bolt upwards to secure the case.
c. Fix securing screws.

HE 260 TM
a. Push the outer casing over the body of the unit until it touches the wall. Ensure that the outer

casing is square to the wall.
b. To lock the outer casing in position, lift the casing slightly from the front, and push up the

locking bolt.
c. Fix securing screw.

2.5 Handing over
Hand over the operating and installation instructions to the user.

Explain the functions of the unit and ensure that the user pays particular attention to the safety
instructions.

2
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3. Guarantee
For guarantee please refer to the respective terms and conditions of supply for your country.
The installation, electrical connection and first operation of this appliance should be carried
out by a qualified installer.
The company does not accept liability for failure of any goods supplied which are not
installed in accordance with the manufacturer's instructions.

3.1 Environment and recycling
Please help us to protect the environment by disposing of the packaging in accordance with the
national regulations for waste processing.

3.1.1 Recycling of obsolete appliances
Appliances with this label must not be disposed off with the general waste. They must be
collected separately and disposed off according to local regulations.
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A l’intention de l’utilisateur

1. Instructions d’utilisation

1.1 Description de l'appareil
Les sèche-mains électronique HE 181, HE 260 T et HE 260 TM AEG fonctionne automatiquement.
Un détecteur optique enclenche le chauffage et la ventilation de l'appareil à l'approche des mains
dans une zone allant de 6 à 12 cm au-dessous de la grille de sortie d'air chaud. Après retrait des
mains. L'appareil s'arrête au bout de 3 secondes environ.

De part sa forme le sèche-mains permet d'éviter les dépôts de cigarettes sur le bord supérieur. Afin
de préserver cet effet il est souhaitable de ne pas faire coïncider le bord supérieur de l'appareil
avec un décrochement mural.

Par son corps en fonte d‘aluminium, le HE 260 TM dispose d‘une protection supplémentaire contre
le vandalisme.

1.2 Fonctionnement
Avant le séchage, secouez énergiquement vos mains mouillées au dessus du lavabo, cela permettra
de réduire le temps de séchage et de réaliser ainsi des économies d'énergie. Placez ensuite vos
mains au dessous de la grille d'air chaud et frottez-les dans le flux d'air chaud.

1.3 Mesures de sécurité
Lors du fonctionnement de l'appareil la température au niveau de la grille de sortie d'air
chaud peut atteindre 90 °C. En cas de recouvrement de l'appareil, il y a risque de surchauffe.
En cas de surchauffe, la résistance de chauffage est coupée automatiquement par le limiteur de
température. Le ventilateur continue de tourner afin de refroidir la résistance jusqu'à ce que le
limiteur réenclenche cette dernière (après 2 minutes environ).

Assurer vous que les entrées d'air de l'appareil au-dessous et à l'arrière soient toujours libres.
Seul l’utilisation de pièces détachées et accessoires originaux AEG pourra vous garantir un
fonctionnement sûr et sans problème de votre appareil.

1.4 Entretien
Pour le nettoyage de l'appareil, veuillez utiliser un chiffon humide et si nécessaire un produit de
nettoyage non abrasif. Essuyer avec un chiffon doux. L'appareil ne doit en aucun cas être aspergé
par de l'eau.

1.5 Que faire si …?
En cas de recouvrement, le fonctionnement de la cellule de détection sera perturbé. Dans ce cas,
l'appareil s'arrêtera au bout de 3 secondes environs de manière à éviter un fonctionnement
continu. En cas de problème, vérifiez au préalable que la plaque de détection n'ait pas été
manipulée. Après suppression de l'origine du défaut, l'appareil fonctionne à nouveau normalement.
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A l’intention de l’installateur
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2. Instructions de montage
2.1 Descriptif

1 Capot
2 Corps de l‘appareil
3 Grille de sortie d'air chaud
4 Vis de maintien
5 Passage de câble
6 Trous de fixation
7 Réglette de blocage
8 Equerre en plastique (uniquement HE 260 TM)
9 Turbine
10 Résistance de chauffage
11 Détecteur optique

2.2 Caractéristiques techniques

HE 181 HE 260 T HE 260 TM

Poids 2,6 kg 2,6 kg 4 kg

Puissance du moteur 70 W 120 W

Puissance nominale 1800 W 2600 W

Tension 220 - 240 V, 50 Hz  220 - 240 V, 50/60 Hz

Les caractéristiques spécifiques à une variante nationale seront à prendre sur la plaque signalétique
de l‘appareil.

2.3 Réglementation et spécification
• Tous les travaux d‘installation électrique sont à exécuter conformément à la réglementation, aux

normes, directives, locales et nationales en vigueur et aux instructions de cette notice de
montage. Le conducteur vert-jaune ne doit en aucun cas être utilisé comme conducteur de
courant.

• Le sèche-mains doit être raccorder au réseau par l'intermédiaire d'un dispositif de coupure
omnipolaire ayant une ouverture minimale des contacts de 3 mm. Utiliser pour cela de
l'appareillage approprié comme: interrupteur, disjoncteur, fusibles ou contacteur.

• La pose (électricité) ainsi que la première mise en service et la maintenance de cet appareil ne
doivent être réalisées que par un installateur agréé, conformément à cette notice.

• L'appareil ne doit être ouvert que par un professionnel et uniquement après mise hors tension.
Pour la réparation, seules des pièces détachée d'origine AEG sont autorisées.

2.4 Montage
Le sèche-mains électronique n'est prévu que pour une fixation murale.
Le montage est a effectuer dans l‘ordre suivant :

2.4.1 Démontage du capot
HE 181, HE 260 T (voir page 4)

a. Dévisser les vis de maintien (4).

b. Tirer la réglette de blocage (7) vers le bas.

c. Retirer le capot (1).

HE 260 TM (voir page 5)

a. Dévisser les vis de maintien (4).

b. Tirer la réglette de blocage (7) vers le bas.

c. Retirer l‘appareil de son capot (1).

1



18

A l’intention de l’installateur

2.4.2 Fixation murale
a. Reporter les 4 points de fixation au mur à l'aide du gabarit de perçage (voir page 11) et percer

les trous. Tenir compte du positionnement et de la longueur du câble d'alimentation pour le
raccordement électrique.

b. Fixer les vis en partie basse au mur.
c. Passer le câble d'alimentation par le passage de câble (5) à l'arrière de l'appareil.
d. Engager la carosserie de l'appareil au travers des trous oblongs et le verrouiller.
e. Fixer la partie inférieure de la carrosserie au mur (2).

2.4.3 Raccordement électrique
HE 181: L'appareil n'est prévu que pour un raccor-dement fixe sur courant monophasé
220 V – 240 V~ 50 Hz.
HE 260 T / HE 260 TM: L'appareil n'est prévu que pour un raccor-dement fixe sur courant
monophasé 220 V – 240 V~ 50/60 Hz.
Observer les caractéristiques de la plaque signalétique !
L'équerre en pvc (8), fixer au corps métallique du HE 260 TM, sert comme isolation
supplémentaire du câble d'alimentation et de son bornier.
Choisir une section de câble d'alimentation suffisante. La tension d'alimentation de l'appareil doit
correspondre à la tension du réseau.
Effectuer le raccordement électrique conformément au schéma électrique.
Le câble d'alimentation ne doit pas se trouver dans la zone du moteur du ventilateur.
La longueur max. du câble de raccordement ne peut dépasser 20 cm à l'intérieur de l'appareil.

2.4.4 Montage du capot
HE 181, HE 260 T
a. Présenter le capot, légérement incliné et positionné dans les encoches, à l‘appareil et le mettre en

position en redressant le capot vers le mur.
b. Repousser la réglette de blocage vers le haut jusqu‘en butée.
c. Visser les vis de maintien.

HE 260 TM
a. Présenter le capot, face à l‘appareil et positionné pour que les griffes du capot soient

correctement positionnées par rapport au bord inférieur de l‘appareil.
b. Pour bloquer le capot, soulever légérement l‘avant du capot et repousser la réglette de blocage

vers le haut jusqu‘en butée.
c. Visser les vis de maintien.

2.5 Remise au client
Expliquer à l'utilisateur le fonctionnement de l'appareil. Attirer son attention sur les mesures de
sécurité et remettez lui la notice de montage et d'utilisation.

2
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3. Garantie
La garantie est à faire valoir dans le pays où l'appareil a été acheté. A cette fin, veuillez prendre
contact avec la filiale AEG concernée, à défaut l'importateur agréé.
Le montage, les raccordements, la maintenance ainsi que la première mise en service sont à
réaliser par un installateur qualifié.
Le fabricant ne saurait être rendu responsable des dommages causés par un appareil qui
n'aurait pas été installé ou utilisé conformément à la notice de montage et d'utilisation jointe
à l'appareil.

3.1 Environnement et recyclage
Nous vous demandons de nous aider à préserver l'environnement. Pour ce faire, merci de vous
débarrasser de l'emballage conformément aux règles nationales relatives au traitement des déchets.

3.1.1 Collecte et recyclage des produits en fin de vie
Les appareils munis de ce symbole ne doivent pas être mis avec les ordures ménagères, mais
doivent être collectés séparément et recyclés. La collecte et le recyclage des produits en fin de
vie doivent être effectués selon les dispositions et les décrets locaux.
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Voor de gebruiker

1. Gebruiksaanwijzing

1.1 Beschrijving van het toestel
De AEG handendrogers HE 181, HE 260 T en HE 260 TM ijn zonder handcontact in te schakelen.
Deze zijn voorzien van een optische sensor die bij het naderen van de handen automatisch de
verwarming en de ventilator activeert, er hoeft geen instelknop te worden bediend. Het apparaat
wordt ingeschakeld wanneer de handen zich tussen 6 en 12 cm onder het uitblaasrooster bevinden.
Na het verwijderen van de handen wordt het apparaat na ca. 3 seconden automatisch
uitgeschakeld.

Door de vorm van de behuizing is het bijna onmogelijk om sigaretten of andere voorwerpen op het
apparaat te leggen. Daarom mag zich ook geen ruimte tussen de bovenzijde van het apparaat en
de muur bevinden.

Door zijn gietijzeren aluminiumdeksel is de HE 260 TM extra beschermd tegen beschadigingen.

1.2 Gebruik
Voor het afdrogen schudt u uw natte handen stevig af boven de wastafel. Omdat er dan nog maar
weinig water op uw handen aanwezig is, is de droogtijd kort en wordt er bovendien minder energie
verbruikt. Houdt uw handen onder het uitblaasrooster en wrijf ze in de warme luchtstroom over
elkaar.

1.3 Veiligheidsaanwijzingen
Bij het uitblaasrooster treden tijdens het blazen van het apparaat temperaturen op van meer
dan 90 °C. In-dien de opening afgeschermd wordt, bestaat er gevaar voor oververhitting.
Bij oververhitting wordt het verwarmings-element uitgeschakeld, de ventilator blijft ter koeling
doordraaien. De temperatuurvoeler schakelt het verwarmingselement 2 minuten nadat de
elektronische regeling het toestel heeft uitgeschakeld, weer in.

Let er op dat de luchtaanzuigopeningen aan de onder- en achterzijde van het apparaat altijd
open zijn.
Een storingsvrije werking en bedrijfszekerheid is alleen gegarandeerd met het toepassen van
originele AEG onderdelen en toebehoren.

1.4 Reiniging
Gebruik voor de reiniging van de handen-droger een vochtige doek, eventueel met gebruikmaking
van een mild reinigings-middel. Met een zachte doek droog nawrijven. Geen schurende of bijtende
reinigingsmiddelen gebruiken. Het apparaat niet met water afspuiten.

1.5 Het opsporen van fouten
Zoals elk element met een optische werking kan de sensor in zijn functie worden belemmerd
wanneer hij afgeschermd wordt. In dat geval schakelt de handendroger

automatisch na ca. 3 seconden uit om te voorkomen dat het apparaat aanhoudend blijft werken.
Controleer bij storingen eerst of er zich niets op het sensoroppervlak bevindt. Na het verwijderen
van een eventueel daar aangebracht voorwerp werkt de handendroger weer zonder problemen.
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Voor de installateur

2. Montageaanwijzing
2.1 Constructie van het apparaat

1 Bovenkap
2 Toestel
3 Uitblaasrooster
4 Bevestigingsschroeven
5 Kabeldoorvoering
6 Bevestigingsgaten
7 Vergrendelingsschuif
8 PVC stuk (alleen in HE 260 TM)
9 Ventilator
10 Verwarmingselement
11 Sensor

2.2 Technische gegevens

HE 181 HE 260 T HE 260 TM

Gewicht 2,6 kg 2,6 kg 4 kg

Motorvermogen 70 W 120 W

Nominaal vermogen 1800 W 2600 W

Spanning 220 - 240 V, 50 Hz   220 - 240 V, 50/60 Hz

Aansluitwaarde en technische gegevens verneemt U op het typeplaatje.

2.3 Voorschriften en bepalingen
• Alle elektrische installatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkende

installateur volgens de geldende voorschriften (DIN VDE 0100) en volgens dit
montagevoorschrift.

• De handendroger moet met alle polen minstens 3 mm van het stroomnet gescheiden kunnen
worden. Hiervoor dienen geschikte schakelaars, zekeringen of beveiligingen in de installatie te
worden aangebracht.

• De montage (elektrische installatie), de eerste ingebruikneming en het onderhoud van dit
apparaat mogen uitsluitend door een erkend installateur volgens deze voorschriften worden
uitgevoerd.

• De aangesloten handendroger mag uitsluitend door een installateur en alleen in stroomloze
toestand geopend worden. Voor reparaties mogen uitsluitend originele AEG vervangings-
onderdelen gebruikt worden.

2.4 Montage
De handendroger is uitsluitend bestemd voor bevestiging aan een afgewerkte muur.
De montage van het toestel moet plaatsvinden volgens onderstaande voorschriften:

2.4.1 Demontage bovenkap
HE 181, HE 260 T (zie blz. 4)

a. Bevestigingsschroeven (4) losdraaien.

b. Vergrendelingsschuif (7) naar beneden trekken.

c. Bovenkap (1) verwijderen.

HE 260 TM (zie blz. 5)

a. Bevestigingsschroeven (4) losdraaien.

b. Vergrendelingsschuif (7) naar beneden trekken.

c. Toestel uit bovenkap (1) trekken.

1
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2.4.2 Wandbevestiging
a. De 4 bevestigingspunten met behulp van het boorsjabloon (pag. 11) op de muur overbrengen en

de bevestigingsgaten boren. Daarbij op de lengte en de plaats van de stroomkabel letten.
b. De onderste bevestigingsschroeven in de wand schroeven.
c. De stroomkabel door de opening voor de kabel (5) in de achterwand van het apparaat trekken.
d. Het toestel met de ‘sleutelgaten’ over de bevestigingsschroeven hangen.
e. Onderkap (2) aan de muur vastschroeven.

2.4.3 Elektrische aansluiting
HE 181: Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor een vaste aansluiting op wisselstroom van
220 V – 240 V~ 50 Hz.
HE 260 T / HE 260 TM: Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor een vaste aansluiting op
wisselstroom van 220 V – 240 V~ 50/60 Hz.
De gegevens op het typeplaatje in acht nemen!
Het aan het deksel van de HE 260 TM bevestigde PVC stuk (8) dient voor de bijkomende
isolatie van de aansluitkabel en zijn klemmenstrook.
De aangegeven spanning moet overeen-komen met de spanning van het stroomnet. Een kabel van
voldoende dikte gebruiken.
De elektrische kabel aansluiten volgens het aansluitschema.
De aders van de aansluitkabel mogen niet in de buurt van de ventilatormotor liggen.
De maximale lengte van de aansluitkabel binnen het toestel mag de 20 cm niet
overschrijden.

2.4.4 Montage van de bovenkap
HE 181, HE 260 T
a. De kap licht schuin gekanteld op het toestel inhaken en vervolgens toestel sluiten.
b. Schuifstuk voor het vastzetten van de kap naar boven schuiven.
c. Bevestigingsschroeven weer vastdraaien.

HE 260 TM
a. De kap van onderen over het toestel heenschuiven tot de kap volledig over het binnenwerk zit.
b. Om de kap vast te zetten, dient de haak aan de onderzijde van het toestel, omhoog geschoven

te worden waardoor de kap geborgd wordt.
c. Rest alleen nog om de haak met schroefje weer vast te zetten.

2.5 Overdracht
Leg de werking van het apparaat uit aan de gebruiker. Wijs hem in het bijzonder op de
veiligheidsvoorschriften. Geef de gebruiks-aanwijzing en het montagevoorschrift aan de gebruiker.

2
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3. Garantie
Aanspraak op garantie bestaat uitsluitend in het land waar het materiaal gekocht is.
U dient zich te wenden tot de vestiging van AEG of de importeur hiervan in het betreffende land.
De montage, de elektrische installatie, het onderhoud en de eerste inbedrijfname mag
uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor defecte toestellen, welke niet volgens de bijgeleverde
gebruiks- en montageaanwijzing zijn aangesloten of worden gebruikt.

3.1 Milieu en recycling
Wij verzoeken u ons bij de bescherming van het milieu behulpzaam te zijn. Verwijder de verpakking
daarom overeenkomstig de voor de afvalverwerking geldende nationale voorschriften.

3.1.1 Recycling van oude toestellen
Toestellen met dit kenmerk horen niet thuis in de vuilnisbak en zijn apart in te zamelen en te
recyclen. De recycling van oude toestellen moet steeds vakkundig en volgens de ter plaatse
geldende voorschriften en wetgeving plaats vinden.
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Dla u¿ytkownika

1. Instrukcja obs¢ugi

1.1 Opis urz¤dzenia
Suszarki do r¤k Firmy AEG HE 181, HE 260 T i HE 260 TM dzia¢aj¤ bezdotykowo. Wyposa¿one s¤ w
optyczny czujnik uruchamiaj¤cy automatycznie grza¢kê i wentylator w chwili zbli¿enia r¤k do
urz¤dzenia. W tych wersjach zbêdny jest przycisk uruchamiaj¤cy. Strefa zadzia¢ania obejmuje 6 do
12 cm poni¿ej kratki wylotu ciep¢ego powietrza. Po odsuniêciu r¤k urz¤dzenie wy¢¤cza siê
samoczynnie po ok. 3 sekundach.

Kszta¢t urz¤dzenia wyklucza odk¢adanie na obudowie suszarki papierosów itp. W celu utrzymania
tego efektu unikaæ nale¿y uskoków œciennych w tylnej czêœci urz¤dzenia.

Mocna aluminiowa obudowa suszarki HE 260 TM dodatkowo zabezpiecza urz¤dzenie przed
uszkodzeniem.

1.2 Dzia¢anie
Przed rozpoczêciem suszenia mokre rêce nale¿y porz¤dnie strzepn¤æ nad umywalk¤. Mniejsza
wilgoæ na powierzchni skóry skraca proces suszenia co wi¤¿e siê z oszczêdnoœci¤ energii. D¢onie
przytrzymaæ nale¿y w strumieniu ciep¢ego powietrza pocieraj¤c jedna o drug¤.

1.3 Œrodki bezpieczeñstwa
Podczas dzia¢ania suszarki tu¿ przy otworach wylotowych ciep¢ego powietrza mo¿e
wystêpowaæ temperatura powy¿ej 90 °C. Zakrycie otworów spowodowaæ mo¿e przegrzanie.
W przypadku przegrzania grza¢ka zostaje wy¢¤czona, wentylator dzia¢a dalej w celu och¢odzenia.
Czujnik temperatury w¢¤cza grza¢kê ca. 2 minuty po elektronicznym wy¢¤czeniu urz¤dzenia.

Szczególn¤ uwagê nale¿y zwracaæ na pozostawienie wolnego dostêpu do otworów
zasysaj¤cych powietrze w dolnej czêœci urz¤dzenia.
Bezawaryjn¤ i w pe¢ni bezpieczn¤ pracê urz¤dzenia zapewnia jedynie stosowanie oryginalnego
osprzêtu i oryginalnych czêœci zamiennych AEG.

1.4 Konserwacja
W celu utrzymania urz¤dzenia w czystoœci wystarczy u¿ywanie wilgotnej œciereczki, z ewentualnym
dodatkiem ¢agodnych œrodków czyszcz¤cych. Na koniec nale¿y wytrzeæ obudowê do sucha. Nie
zaleca siê stosowania œrodków ostrych i ¿r¤cych. Nie nale¿y spryskiwaæ urz¤dzenia wod¤.

1.5 Co robiæ gdy ... ?
Jak w ka¿dym urz¤dzeniu dzia¢aj¤cym za spraw¤ elementu optycznego mo¿e dojœæ do ograniczenia
dzia¢ania czujnika np. poprzez przykrycie. W takim wypadku suszarka wy¢¤czy siê po ok.
3 sekundach co ma na celu zapobieganie ci¤g¢emu dzia¢aniu. W przypadku awarii nale¿y przede
wszystkim sprawdziæ, czy czujnik nie zosta¢ poddany manipulacji. Po usuniêciu ewentualnych
obcych przedmiotów suszarka ponownie bêdzie dobrze dzia¢aæ.
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2. Instrukcja monta¿u
2.1 Budowa suszarki

1 Obudowa
2 Urz¤dzenie
3 Kratka wylotu ciep¢ego powietrza
4 Wkrêty mocuj¤ce
5 Przepust kablowy
6 Otwory do mocowania
7 Rygiel
8 K¤townik z tworzywa sztucznego (tylko w HE 260 TM)
9 Wentylator
10 Grza¢ka
11 Czujnik

2.2 Dane techniczne

HE 181 HE 260 T HE 260 TM

ciê¿ar 2,6 kg 2,6 kg 4 kg

Moc silnika 70 W 120 W

moc znamionowa 1800 W 2600 W

napiêcie 220 - 240 V, 50 Hz   220 - 240 V, 50/60 Hz

Dane techniczne poszczególnych wariantów urz¤dzenia nale¿y odczytaæ z tabliczki znamionowej.

2.3 Przepisy
• Wszelkie prace elektroinstalacyjne, w szczególnoœci zabezpieczenia, musz¤ byæ wykonane przez

uprawnionego elektroinstalatora, zgodnie z lokalnymi przepisami oraz wskazówkami niniejszej
instrukcji monta¿u.

• Musi byæ zapewniona mo¿liwoœæ od¢¤czania wszystkich 3 biegunów suszarki od sieci urz¤dzeniem
o przerwie min. 3 mm. W tym celu nale¿y zainstalowaæ odpowiednie wy¢¤czniki, ze szczelin¤
powietrzn¤, bezpieczniki lub styczniki.

• Monta¿ (wykonanie instalacji elektrycznej) oraz pierwsze uruchomienie i konserwacja urz¤dzenia
mog¤ byæ wykonywane wy¢¤cznie przez autoryzowanego instalatora lub serwisanta zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji.

• Pod¢¤czon¤ suszarkê mo¿e otwieraæ tylko kwalifikowany instalator/serwisant po od¢¤czeniu
napiêcia. Do napraw wolno u¿ywaæ wy¢¤cznie oryginalnych czêœci zamiennych AEG.

2.4 Monta¿
Suszarka do r¤k jest przeznaczona wy¢¤cznie do monta¿u naœciennego do œciany zamkniêtej.
Monta¿ urz¤dzenia nale¿y  wykonaæ wg. poni¿szych punktów:

2.4.1 Demonta¿ pokrywy obudowy
HE 181, HE 260 T (patrz strona 4)

a. Odkrêciæ dwa wkrêty mocuj¤ce (4).

b. Zsun¤æ w dó¢ rygiel (7).

c. Zdj¤æ obudowy (1).

HE 260 TM (patrz strona 5)

a. Odkrêciæ dwa wkrêty mocuj¤ce (4).

b. Zsun¤æ w dó¢ rygiel (7).

c. Urz¤dzenie wyj¤æ z obudowy (1).

1
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2.4.2 Mocowanie do œciany
a. Przy pomocy szablonu (strona 11) zaznaczyæ 4 punkty zamocowania na œcianie i wywierciæ

otwory, bior¤c pod uwagê d¢ugoœæ i po¢o¿enie sznura sieciowego.
b. Dolne wkrêty mocuj¤ce wkrêciæ w œcianê i zawiesiæ urz¤dzenie na otworach wzd¢u¿nych.
c. Przeci¤gn¤æ sznur sieciowy przez tulejkê przepustu (5) na tylnej œcianie urz¤dzenia.
d. Otwory w urz¤dzeniu urz¤dzenia nasadziæ na œruby mocuj¤ce.
e. Przykrêciæ doln¤ czêœæ (2) suszarki do œciany.

2.4.3 Instalacja elektryczna
HE 181: Suszarka jest przeznaczona wy¢¤cznie do sta¢ego pod¢¤czenia do sieci pr¤du zmiennego
220 V – 240 V~ 50 Hz.
HE 260 T / HE 260 TM: Suszarka jest przeznaczona wy¢¤cznie do sta¢ego pod¢¤czenia do sieci pr¤du
zmiennego 220 V – 240 V~ 50/60 Hz.
Uwzglêdniæ dane podane na tabliczce znamionowej!
Umieszczony w obudowie HE 260 TM k¤townik z tworzywa sztucznego (8) s¢u¿y dodatkowej
izolacji zacisku i przewodu sieciowego.
Podane na tabliczce napiêcie musi byæ zgodne z napiêciem sieci. Dobraæ odpowiedni przekrój
przewodów. Sznur sieciowy pod¢¤czyæ zgodnie z elektrycznym schematem monta¿owym.
¯y¢y sznura sieciowego nie mog¤ przebiegaæ w pobli¿u silnika dmuchawy.
Maksymalna d¢ugoœæ przewodu pod¢¤czeniowego w urz¤dzeniu nie mo¿e przekraczaæ 20 cm.

2.4.4 Monta¿ obudowy
HE 181, HE 260 T
a. Lekko nachylon¤ pokrywê obudowy nasun¤æ na urz¤dzenie i popchn¤æ w kierunku œciany
b. Rygiel przesun¤æ w górê, w celu zamocowania
c. Wkrêciæ wkrêty mocuj¤ce

HE 260 TM
a. Nasun¤æ obudowê na urz¤dzenie a¿ do oparcia o œcianê. Zwróciæ uwagê, aby haczyki dolnej

czêœci obudowy siêgnê¢y do tylnej œcianki suszarki.
b. Obudowê unieœæ lekko z przodu i przesun¤æ w górê rygiel w celu zamocowania
c. Wkrêciæ wkrêt mocuj¤cy

2.5 Przekazanie
Nale¿y zapoznaæ u¿ytkownika z dzia¢aniem urz¤dzenia, zwracaj¤c szczególn¤ uwagê na zasady
bezpieczeñstwa oraz przekazaæ mu instrukcjê monta¿u i u¿ytkowania.

3. Gwarancja
Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w którym urz¤dzenie zosta¢o zakupione. Naprawy
gwarancyjne nale¿y zg¢aszaæ do zak¢adu serwisowego wymienionego w karcie gwarancyjnej.

Monta¿, pod¢¤czenie elektryczne oraz konserwacja urz¤dzenia mog¤ byæ wykonane wy¢¤czenie
przez uprawnionego instalatora.

Producent nie bierze odpowiedzialnoœci za uszkodzenia urz¤dzeñ wynilk¢e z monta¿u i/lub
u¿ytkowania niezgodnego z niniejsz¤ instrukcj¤ monta¿u i obs¢ugi.

3.1 Œrodowisko naturalne i recykling
Prosimy o wspó¢pracê w zakresie przestrzegania zasad ochrony œrodowiska. W tym celu nale¿y
usun¤æ opakowanie zgodnie z obowi¤zuj¤cymi przepisami o recyklingu.

3.1.1 Utylizacja zu¿ytych urz¤dzeñ
Urz¤dzenia oznakowane tym znakiem nie mog¤ byæ wyrzucane do pojemników na œmieci,
nale¿y je zbieraæ i utylizowaæ osobno. Utylizacja zu¿ytych urz¤dzeñ musi byæ dokonana
zgodnie z obowi¤zuj¤cymi przepisami lokalnymi.
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1. Návod�k�obsluze

1.1 Popis�přístroje
Osoušeč�rukou�AEG�HE�181,�HE�260�T�a�HE�260�TM�pracuje�bezhlučně.�Přístroj�je
spínán�optickým�senzorem,�který�při�přiblížení�rukou�uvádí�v�činnost�topné�těleso�a
ventilátor.�Osoušeč�nepotřebuje�žádné�spínací�tlačítko.�Pracovní�oblast�přístroje�je�ve
vzdálenosti�6�až�12�cm�pod�výstupní�mřížkou.�Po�oddálení�rukou�z�této�oblasti�se
přístroj�asi�po�3�s�vypne.
Díky�tvaru�krytu�je�znemožněno�odkládání�cigaret�nebo�podobných�předmětů.�Dbejte
na�to,�aby�nad�přístrojem�nebyl�ve�stěně�výklenek,�kterým�by�byl�tento�efekt�zmařen.
Přístroj�HE�260�TM�je�navíc�ochráněn�proti�poškození�robustním�litinovým�krytem.

1.2 Provoz
Před�osoušením�oklepejte�ruce�nad�umyvadlem�od�vody,�zkrátíte�tím�dobu�osoušení�a
zároveň�ušetříte�i�energii�nutnou�pro�osušení�rukou.�Během�osoušení�třete�ruce�o
sebe�v�pracovní�oblasti�přístroje.

1.3 Bezpečnostní� upozornění
Teplota�výstupního�otvoru�vzduchu�může�při�provozu�přesáhnout�90C.�Při
zakrytí�hrozí�nebezpečí�přehřátí.
Při�přehřátí�dojde�k�odpojení�topného�tělesa,�ventilátor�běží�dále�dokud�nedojde�k
ochlazení�tělesa.�Teplotní�čidlo�sepne�znovu�topné�těleso�nejdříve�ca.�2�minuty�po
tom,�co�elektronika�přístroj�uvedla�v�činnost.
Dejte�pozor�na�to,�aby�spodní�a�zadní�strana�přístroje�byly�stále�odkryty.
Bezvadná�funkce�přístroje�a�bezpečnost�provozu�je�zaručena�pouze�při�použití
odpovídajících�originálních�náhradních�dílů�a�příslušenství�AEG.

1.4 Péče�o�přístroj
Při�čištění�osoušeče�používejte�vlhký�hadřík,�který�může�být�namočen�ve�velmi
zředěném�roztoku�chemicky�neagresivního�čistícího�prostředku.�Přístroj�vyleštěte�do
sucha�hadříkem.�Přístroj�neomývejte�stříkající�vodou.

1.5 Co�dělat�když�?
Jako�každému�opticky�pracující�členu�může�senzoru�trvalé�zakrytí�bránit�v�jeho�funkci.
V�takovém�případě�osoušeč�asi�po�3�s�vypíná�tak,�aby�bylo�zabráněno�trvalému
provozu.�Při�poruše�proto�nejdříve�vyzkoušejte,�zda�plocha�senzoru�není�takto�zakryta.
Po�odstranění�případné�překážky�pracuje�přístroj�bezchybně�dál.
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2. Návod�k�montáži
2.1 Konstrukce� přístroje

1 kryt�přístroje
2 přístroj
3 výstupní�mřížka�teplého�vzduchu
4 upevňovací�šrouby
5 kabelová�průchodka
6 otvory�pro�připevnění
7 blokovací�lišta
8 plastový�úhelník�(jen�u�HE�260�TM)
9 ventilátor
10 topné�těleso
11 senzor

2.2 Technické�údaje

HE�181 �HE�260�T HE�260�TM

hmotnost 2,6�kg 2,6�kg 4�kg

Výkon�motoru 70�W 120�W

jmenovitý�příkon 1800�W 2600�W

el.napájení 220�-�240�V,�50�Hz �220�-�240�V,�50/60�Hz

Připojovací�hodnoty�jsou�uvedeny�na�výrobním�štítku�přístroje.

2.3 Předpisy�a�normy
• Všechny�instalační�práce�musí�provádět�odborník�podle�ČSN.
• Přístroj�musí�být�odpojitelný�všemi�póly�od�el.sítě�na�vzdálenost�3�mm.�K�tomu�je

možno�použít�vypínač,�jistič,�pojistky�apod.
• Montáž�(elektrickou�instalaci),�první�uvedení�do�provozu�a�údržbu�tohoto�přístroje

smí�provádět�pouze�odborník,�který�se�při�tom�bude�řídit�tímto�návodem.
• Uzavřený�osoušeč�rukou�smí�rozebrat�po�odpojení�od�el.sítě�pouze�odborník.

Opravy�smí�být�prováděny�pouze�při�použití�náhradních�dílů�AEG.

2.4 Montáž
Osoušeč�je�určen�pouze�pro�připevnění�na�pevnou�stěnu.
Postup�při�montáži�je�následující:

2.4.1 Demontáž�krytu�přístroje
HE�181,�HE�260�T�(str.�4)
a. Povolte�oba�upevňovací�šrouby�(4).
b. Lištu�povytáhněte�směrem�dolů�(7).
c. Odejměte�kryt�přístroje�(1).
HE�260�TM�(str.�5)
a. Povolte�oba�upevňovací�šrouby�(4).
b. Lištu�povytáhněte�směrem�dolů�(7).
c. Vyjměte�přístroj�z�krytu�(1).

1
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2.4.2 Připevnění�na�stěnu
a. Pomocí�montážní�šablony�(str.�11)�označte�na�stěně�4�připevňovací�body�a�vyvrtejte

díry.�Dbejte�při�tom�na�délku�a�umístění�připojovacího�el.�kabelu.
b. Spodní�připevňovací�šrouby�našroubujte�do�stěny�a�přístroj�pomocí�zámkových

otvorů�zavěšte.
c. Protáhněte�kabel�kabelovou�průchodkou�přístroje�(5)�na�zadní�straně�přístroje.
d. Přístroj�nasaďte�klíčovými�otvory�na�upevňovací�šrouby.
e. Přišroubujte�spodní�část�přístroje�(2)�na�stěnu.

2.4.3 Připojení�na�el.instalaci
HE�181:�Přístroj�je�určen�jen�na�pevné�připojení�na�střídavé�napětí
220�V�–�240�V~�50�Hz.
HE�260�T�/�HE�260�TM:�Přístroj�je�určen�jen�na�pevné�připojení�na�střídavé�napětí
220�V�–�240�V~�50/60�Hz.
Před�připojením�zkontrolujte�druh�proudu�a�jeho�napětí�s�hodnotami�na
výrobním�štítku�!
Plastový�úhelník�(8)�v�krytu�přístroje�HE�260�TM�slouží�k�dodatečné�izolaci
přípojky�el.napájení�a�svorkovnice.
Připojovací�napětí�se�musí�shodovat�s�napětím�el.sítě.�Volte�dostatečný�průřez�vodičů.
Elektrické�připojovací�vedení�zapojte�dle�schématu�zapojení.
Přívodní�kabel�nesmí�procházet�v�těsné�blízkosti�elektromotoru�ventilátoru�ani
topného�el.tělesa.
Maximální�délka�připojovacího�kabelu�nesmí�přesáhnout�20�cm.

2.4.4 Montáž�horního�krytu
HE�181,�HE�260�T
a. Kryt�přístroje�nasaďte�lehce�na�přístroj�a�přiklopte�směrem�ke�stěně.
b. Montážní�lištu�zasuňte�nahoru�až�na�doraz.
c. Zašroubujte�znovu�připevňovací�šrouby.
HE�260�TM
a. Kryt�přístroje�nasuňte�na�přístroj�až�na�doraz�ke�stěně.�Dbejte�na�to,�aby�spodní

strana�krytu�dosedla�až�za�upevňovací�háky�zadní�strany�přístroje.
b. Pro�zajištění�krytu�přístroje�zasuňte�lištu�nahoru�až�na�doraz.
c. Blokovací�lištu�pevně�přišroubujte.

2.5 Předání�přístroje
Vysvětlete�uživateli�činnost�přístroje.�Obzvláště�zdůrazněte�bezpečnostní�pokyny.
Předejte�uživateli�pokyny�pro�provoz�a�montáž.

3. Záruční�podmínky
Uplatňování�nároku�na�poskytnutí�záruky�je�možné�pouze�v�zemi,�kde�byl�přístroj
zakoupen.�Obraťte�se�prosím�na�příslušné�zastoupení�firmy�AEG�nebo�na�dovozce.

Montáž�(elektrickou�instalaci),�první�uvedení�do�provozu�a�údržbu�tohoto
přístroje�smí�provádět�pouze�odborník,�který�se�při�tom�bude�řídit�tímto
návodem.

Výrobce�neručí�za�přístroje�poškozené�vlivem�nedodržení�pokynů�pro�montáž
a�provoz�uvedených�v�příslušném�montážním�a�provozním�návodu.

3.1 Životní�prostředí�a�recyklace
Žádáme�Vás,�abyste�nám�byli�nápomocni�při�ochraně�životního�prostředí.�Proto
odstraňte�obal�v�souladu�s�platnými�předpisy�pro�zpracování�odpadu.

3.1.1 Zpracování�odpadů�ze�starých�přístrojů
Přístroje�s�tímto�označením�nepatří�do�popelnice�a�je�nutno�je�odděleně�sbírat�a
likvidovat.�Zpracování�odpadů�ze�starých�přístrojů�má�odborný�a�věcný�základ�v
místně�platných�předpisech�a�zákonech.
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A felhasználók számára

1. Kezelési útmutató

1.1 A készülék leírása
A AEG HE 181, HE 260 T és HE 260 TM típusú kézszárítói érintés nélkül üzemelnek. A készülékek
optikai szenzorral vannak felszerelve, mely a kezek közelítésekor automatikusan bekapcsolja a
f¢tést és a ventilátort. Semmilyen beállítógomb m¢ködtetése nem szükséges. A bekapcsolási
tartomány a melegleveg† kifúvórács alatt 6-12 cm-re található. A kezek elvételét követ†en a
készülék kb. 3 másodperc elteltével kikapcsol.

A burkolat kialakítása a messzemen†kig megakadályozza cigarettának és egyéb tárgyaknak a
készüléken való elhelyezését. A készüléket a falra lehet†leg olyan helyre kell felszerelni, ahol a
készülék feletti esetleges falbeugrás nem szünteti meg ezt az el†nyt.

A HE 260 TM készüléket a rongálódástól préselt alumíniumöntvényb†l készült burkolat védi.

1.2 Üzemelés
Kérjük, hogy a készszárító használata el†tt kezér†l a mosdó felett alaposan rázza le a vizet. A kezek
kevésbé vizes állapota lerövidíti a készülék használati idejét és ugyanakkor energiát takarít meg.
Ezt követ†en tartsa a kezét a leveg† kifúvó rács alá és dörzsölje egymáshoz a meleg légáramban.

1.3 Biztonsági el†írások
A meleg leveg† kifúvónyílásánál üzemelés közben 90 ºC feletti h†mérséklet is kialakulhatnak.
A készülék letakarásakor a túlhevülés veszélye áll fenn.
Túlhevülés esetén a f¢t†betét kikapcsol, a ventilátor azonban a h¢tés végett továbbra is üzemel.
A h†érzékel† a f¢t†betétet az elektronika általi kikapcsolást követ†en kb. 2 perc elteltével ismét
bekapcsolja.

Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó és hátoldalán található leveg† beszívónyílások minden
esetben szabadon legyenek.
A megbízható m¢ködést és üzembiztonságot csak a készülékhez tervezett, eredeti AEG kiegészít† és
tartalék alkatrészek garantálják.

1.4 Ápolás
A kézszárító tisztítását nedves ruhával végezze - adott esetben használjon finom mosogatószert.
Ne használjon súroló- vagy maró hatású szereket. A készüléket sohase mossa vízsugárral.

1.5 Mit kell tenni, ha...
Mint valamennyi optikai elven m¢köd† elemnek – a szenzornak a m¢ködését is lehet eltakarással
akadályozni. Ilyen esetben a készülék kb. 3 másodperc elteltével kikapcsol, hogy a tartós üzemet
megakadályozza. Üzemzavar esetén el†ször azt kell megvizsgálni, hogy manipulálták-e a szenzor
felületét. Az esetleges eltakaró tárgyak eltávolítását követ†en a készülék ismét kifogástalanul
üzemel.
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2. Szerelési utasítás
2.1 A készülék felépítése

1 Készülék burkolat
2 Készülék
3 Meleg leveg† kilép† nyílás
4 Rögzít†csavarok
5 Kábel bevezet† nyílás
6 Rögzít†csavarok furatai
7 Tolóretesz
8 M¢anyag sarokelem (Csak HE 260 TM)
9 Ventilátor
10 F¢t†betét
11 Érzékel†

2.2 M¢szaki adatok

HE 181 HE 260 T HE 260 TM

Tömeg 2,6 kg 2,6 kg 4 kg

Teljesítmény 70 W 120 W

Névleges teljesítmény 1800 W 2600 W

Feszültség 220 - 240 V, 50 Hz 220 - 240 V, 50/60 Hz

Az országspecifikus készülékeknél a csatlakozási és m¢szaki adatok a készülék adattábláján
találhatók.

2.3 El†írások és meghatározások
• Az elektromos szerelési munkákat, különös tekintettel az érintésvédelmi el†írásokra, csak az

illetékes áramszolgáltató vállalat által jóváhagyott szakember végezheti, az érvényes helyi
rendelkezések, valamint a jelen szerelési utasításban foglaltak betartásával.

• A kézszárítót a hálózattól legalább 3mm-es megszakítási távolsággal lekapcsolhatóvá kell tenni.
Ehhez megfelel† kapcsolót, LS-kapcsolót, biztosítékot, vagy mágneskapcsolót kell a szerelés során
elhelyezni.

• A készülék (elektromos) szerelését valamint els† beüzemelését és karbantartását kizárólag
szakember végezheti e kezelési és szerelési útmutató alapján.

• A bekötött kézszárítót feszültség mentesített állapotában csak szakember bonthatja meg.
A javításokhoz csak eredeti AEG alkatrészek használata engedélyezett.

2.4 Felszerelés
A kézszárítót csak tömör falszerkezetre szabad felszerelni.

A készülék felszerelését az alábbiak szerint kell elvégezni:

2.4.1 A burkolat levétele
HE 181, HE 260 T (4. oldal)

a. Oldja meg a meleg leveg† kilép†nyílásánál (4).

b. Húzza meg lefelé a tolóreteszt (7).

c. Vegye le a készülék burkolatát (1).

HE 260 TM (5. oldal)

a. Oldja meg a meleg leveg† kilép†nyílásánál (4).

b. Húzza meg lefelé a tolóreteszt (7).

c. Húzza ki a készüléket a burkolatból (1).

1
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A szerelést végz†k számára

2.4.2 A falra rögzítés
a. A mellékelt fúrósablon segítségével (11. oldal) jelölje be a falon a 4 felerõsítõ furat helyét és

fúrja ki ezeket. A jelölés során vegye figyelembe a bekötõvezeték elhelyezkedését és hosszát.
b. Csavarja be a falba az alsó rögzítõcsavarokat és akassza rá a készüléket.
c. Vezesse át az elektromos csatlakozóvezetéket a készülék hátoldalán található kábelátvezetõ

nyíláson (5).
d. Helyezze a készüléket a kulcslyukak segítségével a köt†csavarokra.
e. Csavarozza fel a készüléket (2) a falra.

2.4.3 Elektromos bekötés
HE 181: A készüléket 220 V – 240 V~ 50 Hz feszültségû váltóáramú hálózathoz kell fixen
csatlakoztatni.
HE 260 T / HE 260 TM: A készüléket 220 V – 240 V~ 50/60 Hz feszültségû váltóáramú hálózathoz
kell fixen csatlakoztatni.
Vegye figyelembe az addattáblán feltüntetett értékeket!
A HE 260 TM  készülékburkolatában rögzített mûanyag sarokprofil (8) a hálózati
csatlakozóvezetékek és -saruk pótlólagos szigetelésére szolgál.
A megadott feszültségnek egyeznie kell a hálózati feszültséggel. Alkalmazzon megfelelõ
keresztmetszetû vezetéket. Az elektromos csatlakozóvezetékeket az elektromos kapcsolási terv
szerint kell bekötni.
A csatlakozóvezeték erei nem futhatnak a ventilátormotor közvetlen közelében.
A hálózati bekötõvezeték hossza a készüléken belül nem haladhatja meg a 20 cm-t.

2.4.4 A készülék burkolatának felszerelése
HE 181, HE 260 T
a. A burkolatot kissé lefelé döntve húzza rá a készülékre, aztán emelje a fal felé.
b. A rögzítõcsúszkát tolja el felfelé
c. Csavarja be a rögzítõcsavart.

HE 260 TM
a. Húzza rá a burkolatot a készülékre egészen a falnak ütközésig. Eközben ügyeljen arra, hogy a

burkolat alján kiképzett akasztók a készülék háta mögé kerüljenek.
b. A burkolat rögzítéséhez kissé emelje meg elõl, és a rögzítõcsúszkát tolja fel ütközésig.
c. Csavarja be a rögzítõcsavart.

2.5 A készülék átadása
Magyarázza el a készülék üzembentartójának a készülék mûködését. Különösen a biztonsággal
kapcsolatos tudnivalókra hívja fel a figyelmét.

Adja át az üzembentartónak a Szerelési és használati útmutatót.

3. Garancia
A garancia csak abban az országban érvényesíthetõ, ahol a készüléket megvásárolták. Kérjük,
forduljon az országban mûködõ AEG kirendeltséghez, vagy az importõrhöz.

A készülék szerelését, elektromos bekötésének megvalósítását, karbantartását és
üzembehelyezését csak minõsített szakember végezheti.

A gyártó semmilyen felelõsséget nem vállal azokért a meghibásodott készülékekért, amelyet
nem az adott készülékre vonatkozó szerelési és kezelési elõírás szerint szereltek, helyeztek
üzembe, ill. mûködtettek.

3.1 Környezet és újrahasznosítás
Legyen segítségünkre a környezet védelmében. A csomagolást ezért a hulladékfeldolgozásra
vonatkozó elõírásoknak megfelelõen távolítsa el.

3.1.1 Régi készülékek ártalmatlanítása
Ezzel a jelzéssel ellátott készülékeket ne tegye a háztartási  hulladékok közé, külön kell
gy¢jteni és ártalmatlanítani! A régi készülékek ártalmatlanításánál a helyileg érvényes
el†írásokat és törvényeket kell szakszer¢en alkalmazni.

2
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1. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè

1.1 Îïèñàíèå ïðèáîðà
Ñóøèëêè äëÿ ðóê òèïà HE 181, HE 260 T è HE 260 TM turbotronic ôèðìû AEG
îñíàùåíû îïòè÷åñêèì ñåíñîðîì, êîòîðûé ïðè ïðèáëèæåíèè ðóê àâòîìàòè÷åñêè
âêëþ÷àåò íàãðåâ è âåíòèëÿòîð. Îáëàñòü ñðàáàòûâàíèÿ íàõîäèòñÿ íà ðàññòîÿíèè
6-12ñì íèæå ðåøåòêè âûõîäà òåïëîãî âîçäóõà. Ñóøèëêà äëÿ ðóê âûêëþ÷àåòñÿ
ïðèìåðíî ÷åðåç òðè ñåêóíäû ïîñëå çàêðûòèÿ ñåíñîðà.

Áëàãîäàðÿ îáòåêàåìîé ôîðìå êîðïóñà íà ñóøèëêó àáñîëþòíî íåâîçìîæíî
ïîëîæèòü ñèãàðåòû, ìóñîð è ò.ä. Óñòàíàâëèâàÿ ñóøèëêó, ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû íå
áûëî ñòåííûõ íèø íàä ñóøèëêîé, ÷òîáû ñîõðàíèòü òàêîé ýôôåêò.

Ñóøèëêà äëÿ ðóê HE 181, HE 260 T èìååò ïëàñòèêîâûé êîðïóñ.

Ñóøèëêà äëÿ ðóê HE 260 TM èìååò ñòîéêèé ê âíåøíèì âîçäåéñòâèÿì íàäåæíûé
àëþìèíèåâûé êîðïóñ.

1.2 Ýêñïëóàòàöèÿ
Ïåðåä ñóøêîé ñ ñèëîé âñòðÿõíèòå ìîêðûå ðóêè íàä ðàêîâèíîé. Çà ñ÷åò ýòîãî
ñîêðàùàåòñÿ âðåìÿ ñóøêè è îäíîâðåìåííî  ýêîíîìèòñÿ ýíåðãèÿ. Âî âðåìÿ ñóøêè
äåðæèòå ðóêè â ñòðóå òåïëîãî âîçäóõà.

1.3 Óêàçàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè
Âî âðåìÿ ðàáîòû ïðèáîðà íåïîñðåäñòâåííî ó ðåøåòêè âûõîäà òåïëîãî
âîçäóõà òåìïåðàòóðà äîñòèãàåò áîëåå 90 °Ñ. Ïðè çàêðûòèè ðåøåòêè
âîçíèêàåò îïàñíîñòü ïåðåãðåâà.

Ïðè ïåðåãðåâå íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò àâòîìàòè÷åñêè îòêëþ÷àåòñÿ, à âåíòèëÿòîð
ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü äàëüøå, îõëàæäàÿ ïðèáîð. ×åðåç îäíó-äâå ìèíóòû ïîñëå
îòêëþ÷åíèÿ íàãðåâà òåìïåðàòóðíûé äàò÷èê ñíîâà àâòîìàòè÷åñêè ïðèâîäèò
íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò â äåéñòâèå.

Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû îòâåðñòèÿ âñàñûâàíèÿ âîçäóõà íà íèæíåé è îáðàòíîé
ñòîðîíå ïðèáîðà âñåãäà áûëè ñâîáîäíûìè.

Áåçóïðå÷íîå ôóíêöèîíèðîâàíèå è íàäåæíîñòü ïðèáîðà îáåñïå÷èâàþòñÿ òîëüêî
ïðè èñïîëüçîâàíèè îðèãèíàëüíûõ êîìïëåêòóþùèõ è çàï÷àñòåé ôèðìû AEG.

1.4 Óõîä çà ïðèáîðîì
Äëÿ î÷èñòêè êîðïóñà ïðèáîðà èñïîëüçóéòå âëàæíóþ òêàíü, ïðè íåîáõîäèìîñòè
ñìî÷åííóþ â óìåðåííî ìÿãêîì ÷èñòÿùåì ñðåäñòâå. Çàòåì ïðèáîð ñëåäóåò íàñóõî
âûòåðåòü.

Íå èñïîëüçóéòå ðàçúåäàþùèõ è öàðàïàþùèõ ÷èñòÿùèõ ñðåäñòâ. Íå áðûçãàéòå íà
ïðèáîð âîäîé.

1.5 Âîçìîæíûå íåèñïðàâíîñòè
Ðàáîòà ñåíñîðà, êàê è ëþáîãî äðóãîãî îïòè÷åñêîãî ýëåìåíòà, ìîæåò áûòü
íàðóøåíà ïðè åãî çàêðûòèè ïîñòîðîííèìè ïðåäìåòàìè (íàïðèìåð, æåâàòåëüíàÿ
ðåçèíêà è ò.ï.). Â äàííîì ñëó÷àå âî èçáåæàíèå ïåðåãðåâà ñóøèëêà äëÿ ðóê
âûêëþ÷àåòñÿ ïðèìåðíî ÷åðåç òðè ñåêóíäû ïîñëå çàêðûòèÿ ñåíñîðà. Ïðè
íåïîëàäêàõ è íàðóøåíèÿõ â ðàáîòå ñíà÷àëà ïðîâåðüòå, íå íàõîäèòñÿ ëè
ïîâåðõíîñòü ñåíñîðà â ñîñòîÿíèè, íå ïîçâîëÿþùåì âîçäåéñòâîâàòü íà íåå. Ïîñëå
óäàëåíèÿ âîçìîæíûõ ïðåäìåòîâ ñóøèëêà ñíîâà ãîòîâà ê ðàáîòå.
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2. Ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó
2.1 Êîíñòðóêöèÿ ïðèáîðà

1 Âåðõíÿÿ ÷àñòü êîðïóñà
2 Ïðèáîð
3 Ðåøåòêà âûõîäà òåïëîãî âîçäóõà
4 Êðåïåæíûå âèíòû
5 Îòâåðñòèå äëÿ êàáåëÿ
6 Êðåïåæíûå îòâåðñòèÿ
7 Ôèêñàòîð
8 Ïëàñòìàñîâûå óãîëêè (òîëüêî äëÿ HE 260 TM)
9 Âåíòèëÿòîð
10 Íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò
11 Ñåíñîð

2.2 Òåõíè÷åñêèå äàííûå

HE 181 HE 260 T HE 260 TM

Âåñ 2,6 kg 2,6 kg 4 kg

Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ 70 W  120 W

Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü 1800 W 2600 W

Íàïðÿæåíèå 220 - 240 V, 50 Hz   220 - 240 V, 50/60 Hz

Äîïîëíèòåëüíûå äàííûå ñì. íà øèëüäå ïðèáîðà.

2.3 Íåîáõîäèìûå ïðåäïèñàíèÿ
• Âñå ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ êâàëèôèöèðîâàííûì

ñïåöèàëèñòîì, èìåþùèì ñîîòâåòñòâóþùèé äîïóñê, ïðè ñîáëþäåíèè òåõíèêè
áåçîïàñíîñòè è â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííîé èíñòðóêöèåé.

• Äàííûé ïðèáîð ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûì
ñïåöèàëèñòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííîé èíñòðóêöèåé.

• Íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü âîçìîæíîñòü ðàçäåëåíèÿ êîíòàêòîâ îò ñåòè ïî âñåì
ïîëþñàì íà ðàññòîÿíèå íå ìåíåå òðåõ ìèëëèìåòðîâ, íàïðèìåð, ïîñðåäñòâîì
ïðåäîõðàíèòåëåé. Äëÿ ýòîãî ìîæíî èñïîëüçîâàòü òàêæå âûêëþ÷àòåëü,
LS-âûêëþ÷àòåëü, êîíòàêòîðû.

• Óñòàíîâëåííàÿ ñóøèëêà äëÿ ðóê ìîæåò âñêðûâàòüñÿ òîëüêî ñïåöèàëèñòîì ïðè
îòêëþ÷åííîì íàïðÿæåíèè. Äëÿ ðåìîíòà ðàçðåøàåòñÿ èñïîëüçîâàòü òîëüêî
îðèãèíàëüíûå çàï÷àñòè ôèðìû AEG.

2.4 Ìîíòàæ
Ñóøèëêà äëÿ ðóê ïðåäíàçíà÷åíà òîëüêî äëÿ íàñòåííîãî ìîíòàæà.
Ìîíòàæ ïðèáîðà ñëåäóåò îñóùåñòâëÿòü â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:

2.4.1 Äåìîíòàæ âåðõíåé ÷àñòè êîðïóñà
HE 181, HE 260 T (ñì.ñòð. 4)
à. Óäàëèòü êðåïåæíûå âèíòû (ïîç. 4)
b. Îòæàòü ôèêñàòîð (ïîç. 7)
ñ. Ñíÿòü âåðõíþþ ÷àñòü êîðïóñà (ïîç. 1).
HE 260 TM (ñì.ñòð. 5)
à. Óäàëèòü êðåïåæíûå âèíòû (ïîç. 4)
b. Îòæàòü ôèêñàòîð (ïîç. 7)
ñ. Âûíóòü ïðèáîð èç êîðïóñà (ïîç. 1).

1
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2.4.2 Êðåïëåíèå ê ñòåíå
à. Ñ ïîìîùüþ ìîíòàæíîãî øàáëîíà (ñì.ñòð. 11) îòìåòüòå íà ñòåíå 4 îòâåðñòèÿ äëÿ

ñâåðëåíèÿ. Ïðè ýòîì ó÷èòûâàéòå ìàêñèìàëüíóþ äëèíó ñîåäèíèòåëüíîãî êàáåëÿ.
b. Ââèíòèòü íèæíèå êðåïåæíûå âèíòû â ñòåíó è ïîâåñèòü íà íèõ ïðèáîð.
c. Ýëåêòðè÷åñêèé ïðîâîä ïðîòÿíóòü ÷åðåç îòâåðñòèå äëÿ êàáåëÿ (ïîç. 5) â çàäíåé

ñòåíêå ïðèáîðà.
d. Èñïîëüçóÿ ôèãóðíûå ïîñàäî÷íûå îòâåðñòèÿ, íàâåñèòü ïðèáîð íà êðåïåæíûå âèíòû.
e. Óêðåïèòü ïðèáîð (ïîç. 2) íà ñòåíå.

2.4.3 Ýëåêòðîïîäêëþ÷åíèå
HE 181: Ïðèáîð ïðåäíàçíà÷åí òîëüêî äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà
220-240 Â, 50 Ãö ñòàöèîíàðíî ïðîëîæåííîé ýëåêòðîïðîâîäêîé.
HE 260 T / HE 260 TM: Ïðèáîð ïðåäíàçíà÷åí òîëüêî äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòè
ïåðåìåííîãî òîêà 220-240 Â, 50/60 Ãö ñòàöèîíàðíî ïðîëîæåííîé ýëåêòðîïðîâîäêîé.
Ó÷èòûâàéòå íîìèíàëüíûå äàííûå íà øèëüäå ïðèáîðà. Ôèêñèðóþùèå óãîëêè èç
ñèíòåòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà (ïîç.8) â ïðèáîðå HE 260 TM ñëóæàò äëÿ
äîïîëíèòåëüíîé èçîëÿöèè ýëåêòðè÷åñêèõ ïðîâîäîâ è êëåìì.
Íàïðÿæåíèå â ñåòè äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü òåõíè÷åñêèì äàííûì ïðèáîðà. Âûáåðèòå
äîñòàòî÷íîå ñå÷åíèå êàáåëÿ. Ýëåêòðè÷åñêîå ïîäêëþ÷åíèå îñóùåñòâëÿéòå â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñõåìîé ïîäêëþ÷åíèÿ.
Æèëû ýëåêòðîêàáåëÿ íå äîëæíû áûòü ïðîëîæåíû â îáëàñòè ìîòîðà
âåíòèëÿòîðà. Ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà ñîåäèíèòåëüíîãî êàáåëÿ âíóòðè ñóøèëêè íå
äîëæíà ïðåâûøàòü 20 ñì.

2.4.4 Ìîíòàæ âåðõíåé ÷àñòè êîðïóñà
HE 181, HE 260 T
a. Âåðõíþþ ÷àñòü êîðïóñà, ñëåãêà íàêëîíèâ, îäåòü íà ïðèáîð è ñäâèíóòü â

íàïðàâëåíèè ñòåíû.
b. Ôèêñàòîð ñäâèíóòü íàâåðõ.
c. Ñíîâà óñòàíîâèòü êðåïåæíûå âèíòû.
HE 260 TM
a. Êðûøêó êîðïóñà íàäâèíóòü íà ïðèáîð âïëîòíóþ ê ñòåíå. Ïðè ýòîì ïðîñëåäèòå,

÷òîáû ðàñïîëîæåííûå â íèæíåé ÷àñòè êðûøêè êîðïóñà êðþ÷êè çàôèêñèðîâàëèñü íà
çàäíåé ñòåíêå ïðèáîðà.

b. Äëÿ çàêðåïëåíèÿ êðûøêó êîðïóñà ñëåãêà ïðèïîäíÿòü è ñäâèíóòü ôèêñàòîð ââåðõ äî
óïîðà.

c. Çàêðåïèòü ôèêñàòîð âèíòîì.

2.5 Ñäà÷à ïðèáîðà â ýêñïëóàòàöèþ
Îáúÿñíèòå ïîëüçîâàòåëþ ôóíêöèè ïðèáîðà. Îñîáåííî îáðàòèòå åãî âíèìàíèå íà ìåðû
áåçîïàñíîñòè. Ïåðåäàéòå ïîëüçîâàòåëþ ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó è ýêñïëóàòàöèè.

3. Ãàðàíòèÿ
Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ îòäåëüíî äëÿ êàæäîé
ñòðàíû. Çà èíôîðìàöèåé î ãàðàíòèè è ãàðàíòèéíîì îáñëóæèâàíèè îáðàòèòåñü
ïîæàëóéñòà â ïðåäñòàâèòåëüñòâî AEG â Âàøåé ñòðàíå.
Ìîíòàæ ïðèáîðà, ïåðâûé ââîä â ýêñïëóàòàöèþ è îáñëóæèâàíèå ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ
òîëüêî êîìïåòåíòíûì ñïåöèàëèñòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííîé èíñòðóêöèåé.
Íå ïðèíèìàþòñÿ ïðåòåíçèè ïî íåèñïðàâíîñòÿì, âîçíèêøèì âñëåäñòâèå
íåïðàâèëüíîé óñòàíîâêè è ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà.

3.1 Îêðóæàþùàÿ ñðåäà è âòîðñûðü¸
Ìû ïðîñèì âàøåãî ñîäåéñòâèÿ â çàùèòå îêðóæàþùåé ñðåäû. Âûáðàñûâàÿ óïàêîâêó,
ñîáëþäàéòå ïðàâèëà ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ, óñòàíîâëåííûå â âàøåé ñòðàíå.

3.1.1 Óòèëèçàöèÿ óñòàðåâøèõ ïðèáîðîâ
Ïðèáîðû ñ ýòîé õàðàêòåðèñòèêîé íå îòíîñÿòñÿ ê óòèëèçàöèè îáû÷íûõ îòõîäîâ, èõ
ñëåäóåò ñîáèðàòü è óòèëèçèðîâàòü îòäåëüíî. Óòèëèçàöèÿ óñòàðåâøèõ ïðèáîðîâ
äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ êâàëèôèöèðîâàííî, à òàêæå ñîãëàñíî ìåñòíûì
ïðåäïèñàíèÿì è çàêîíàì.
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Para o utilizador

1. Instruções de utilização

1.1 Descrição do aparelho
Os secadores de mãos da AEG, modelos HE 181, HE 260 T e HE 260 TM funcionam sem necessitarem
de ser tocados. Foram equipados com um sensor óptico que com a aproximação das mãos faz
activar o aquecimento e o ventilador. Não é necessário fazer actuar um botão de arranque. O limite
de actuação encontra-se entre 6 cm e 12 cm abaixo da grelha da saída do ar quente. Depois de
retirar as mãos, o aparelho desliga-se ao fim de cerca de 3 segundos.

Devido à forma da caixa é impossível depositar cigarros ou algo semelhante em cima do aparelho.
Para manter este efeito, evite que a parede da parte de cima do aparelho salte para trás.

Através da sua caixa robusta em alumínio fundido, o HE 260 TM está adicionalmente protegido
contra danificações.

1.2 Funcionamento
Antes de enxugar as mãos molhadas sacudas fortemente em cima do lavatório. Isto irá reduzir o
tempo para enxugar e ao mesmo tempo poupa energia. A seguir, mantenha as mãos debaixo da
grelha da saída do ar e esfregue as mãos na corrente de ar quente.

1.3 Indicações de segurança
Durante o funcionamento formam-se temperaturas acima dos 90 °C na abertura de saída do
ar quente. Se tapar o aparelho existe o perigo de sobreaquecimento.
No caso de sobreaquecimento o registo de calor é desactivado, o ventilador continua a trabalhar
para efectuar a refrigeração. Cerca de 2 minutos depois de a electrónica ter desactivado o
aparelho, o sensor de temperatura volta a ligar o elemento de aquecimento.

Tenha o cuidado de manter sempre abertas as aberturas de aspiração do ar na parte debaixo
e nas costas do aparelho.
Um funcionamento seguro e perfeito só é garantido compeças originais AEG

1.4 Limpeza
Para limpar o secador de mãos utilize um pano húmido – se for necessário, com a ajuda de um
produto de limpeza suave. Passar com um pano macio até secar. Não aplicar produtos de limpeza
abrasivos ou corrosivos. Não pulverize água sobre o aparelho.

1.5 O que fazer quando ...?
Como qualquer outro elemento de funcionamento óptico, o sensor pode ser impedido de efectuar a
sua função se for tapado. Nesse caso, o secador de mãos desliga-se após 3 segundos para evitar
entrar em funcionamento sem fim. No caso de avarias, verifique primeiro se a superfície do sensor
não sofreu nenhuma alteração. Depois de retirar qualquer objecto, o secador de mãos continuará a
trabalhar impecavelmente.
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Para o instalador

2. Instruções de montagem
2.1 Construção do aparelho

1 Tampa da caixa
2 Aparelho
3 Grelha da saída do ar
4 Parafusos de fixação
5 Passagem do cabo
6 Furos de fixação
7 Deslize de fecho
8 Ângulo em material sintético (apenas no HE 260 TM)
9 Ventilador
10 Elemento de aquecimento
11 Sensor

2.2 Dados técnicos

HE 181 HE 260 T HE 260 TM

Peso 2,6 kg 2,6 kg 4 kg

Potência do motor 70 W 120 W

Potência nominal 1800 W 2600 W

Voltagem 220 - 240 V, 50 Hz  220 - 240 V, 50/60 Hz

Os valores de ligação e os dados técnicos das variáveis específicas do país podem ser lidos na chapa
de tipo do aparelho.

2.3 Regulamentações e destino
• Todos os trabalhos eléctricos de instalação, especialmente os de medidas de segurança, devem ser

efectuados de acordo com as regulamentações nacionais (por exemplo: DIN VDE 0100) e de
acordo com estas instruções de montagem descritas neste manual de instruções e devem ser
efectuados por um técnico autorizado por uma empresa de serviços eléctricos competente.

• O secador de mãos deve poder ficar com todos os pólos separado da rede eléctrica através de um
sistema com uma distância de separação de pelo menos 3 mm. Para isto, terão que estar previstos
na instalação interruptores, interruptores de potência, fusíveis ou protecções.

• A montagem (instalação eléctrica) bem como a primeira colocação em funcionamento e a
manutenção deste aparelho, só devem ser efectuadas por um técnico especializado autorizado de
acordo com esta indicação.

• O secador de mãos ligado à rede eléctrica só pode ser aberto por um técnico e só pode ser aberto
se estiver sem tensão eléctrica. Só podem ser utilizadas peças de substituição originais da AEG.

2.4 Montagem
O secador de mãos destina-se a ser montado numa parede sem aberturas (por exemplo, com
azulejos contínuos).
A montagem do aparelho deve ser feita de acordo com os seguintes pontos:

2.4.1 Desmontagem da tampa da caixa
HE 181, HE 260 T (veja a página 4)
a. Soltar os parafusos de fixação (4).
b. Puxar para baixo o deslize de fecho (7).
c. Tirar o aparelho da caixa (1).
HE 260 TM (veja a página 5)
a. Soltar o parafuso de fixação (4).
b. Puxar para baixo o deslize de fecho (7).
c. Tirar o aparelho da caixa (1).
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Para o instalador

2.4.2 Fixação na parede
a. Com a ajuda do molde de furos passe os 4 pontos de fixação (veja a página 11) para a parede e

fure os furos de fixação. Neste trabalho tenha atenção com o comprimento e a posição do cabo
de ligação à rede eléctrica.

b. Enroscar os parafusos de fixação inferiores na parede e pendurar o aparelho.
c. O cabo de ligação à rede eléctrica deve passar pela passagem do cabo (5) que se encontra na

parte de trás do aparelho.
d. Colocar o aparelho com os orifícios das chaves colocados sobre os parafusos de fixação.
e. Aparafusar o aparelho (2) na parede.

2.4.3 Ligação eléctrica
HE 181: O aparelho destina-se a ser ligado à corrente alternada de 220 V – 240 V~  50 Hz.
HE 260 T / HE 260 TM: O aparelho destina-se a ser ligado à corrente alternada de
220 V – 240 V~  50/60 Hz.
Ver a chapa de tipo do aparelho!
O ângulo em material sintético (8) fixado no HE 260 TM serve para o isolamento adicional
do cabo e dos bornes de aperto.
A voltagem indicada terá que corresponder à voltagem da rede eléctrica. Escolher fios condutores
com um diâmetro suficiente. Estabelecer a ligação eléctrica de acordo com o esquema de ligações.
Os fios condutores da ligação eléctrica não podem ficar dentro do alcance do motor do
ventilador.
A parte do cabo de ligação à rede eléctrica que fica no interior do aparelho não pode ter um
comprimento superior a 20 cm.

2.4.4 Montagem da tampa da caixa
HE 181, HE 260 T
a. Colocar a tampa da caixa ligeiramente inclinada no aparelho e girar a tampa em direcção à

parede.
b. Para bloquear a tampa da caixa, deslize o deslize de fecho para cima.
c. Voltar a aparafusar os parafusos de fixação.

HE 260 TM
a. Deslizar a tampa da caixa por cima do aparelho até ao encaixe na parede. Quando efectuar isto,

tenha atenção para que os ganchos que se encontram na parte debaixo da tampa da caixa
agarrem na parte de trás do aparelho.

b. Para bloquear a tampa da caixa, levantar a frente ligeiramente e deslizar o deslize de fecho
para cima até ao encaixe.

c. Aparafusar o deslize de fecho.

2.5 Entrega
Explique ao utilizador o funcionamento do aparelho. Chame-o especialmente à atenção para as
instruções de segurança.
Entregar estas instruções de utilização e de montagem ao proprietário para que ele as guarde.

3. Garantia
O direito de garantia apenas pode tornar-se válido para o país onde o aparelho é comprado.
Dirija-se à respectiva delegação da AEG no país, ou ao importador.
A montagem, a instalação eléctrica, a manutenção e a primeira colocação em funcionamento
apenas podem ser efectuadas por um técnico qualificado.
O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por aparelhos defeituosos que não foram
instalados e colocados em funcionamento de acordo com o manual de instruções de
utilização e de montagem pertencentes ao aparelho.

3.1 Ambiente e reciclagem
Por favor, ajude a proteger o ambiente. Desfaçase da embalagem de acordo com a legislação nacional.

3.1.1 Ambiente e reciclagem
Não lançar os aparelhos que incorpore esta identificação juntamente com lixo não classificado.
Devem-se recolher e eliminar de forma especial. A eliminação de aparelhos velhos deve-se
realizar apropriada e correctamente de acordo com as normas e legislação locais vigentes.
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1. Ïäçãßåò ÷ñÞóçò

1.1 ÐåñéãñáöÞ ôçò óõóêåõÞò
Ïé óôåãíùôÞñåò ÷åñéþí ôçò AEG ôýðïõ HE 181, HE 260 T êáé HE 260 TM ëåéôïõñãïýí
÷ùñßò íá ðáôÞóïõìå êÜðïéï äéáêüðôç óôç óõóêåõÞ. Åßíáé åîïðëéóìÝíåò ìå Ýíáí ïðôéêü
áéóèçôÞñá, ï ïðïßïò åíåñãïðïéåß áõôüìáôá ôçí èåñìéêÞ áíôßóôáóç êáé ôç öôåñùôÞ, üôáí
ðëçóéÜóïõìå ôá ÷Ýñéá ìáò. ¸ôóé ðåñéôôåýåé ôï ðÜôçìá êÜðïéïõ äéáêüðôç. Ôï üñéï
áðüêñéóçò ôïõ áéóèçôÞñá âñßóêåôáé ìåôáîý 6 êáé 12 åêáôïóôþí êÜôù áðü ôéò ðåñóßäåò
åîüäïõ æåóôïý áÝñá. ÌåôÜ ôçí áðïìÜêñõíóç ôùí ÷åñéþí ç óõóêåõÞ áðåíåñãïðïéåßôáé
ìåôÜ áðü ðåñßðïõ 3 äåõôåñüëåðôá.

Åîáéôßáò ôïõ åîùôåñéêïý êáëýììáôïò äåí åßíáé äõíáôÞ ç áðïññüöçóç ôïõ êáðíïý ôùí
ôóéãÜñùí Þ Üëëùí ðáñüìïéùí. Áðïöåýãåôå íá áíïßãåôå ôï åðÜíù ìÝñïò ôçò óõóêåõÞò
ðñïêåéìÝíïõ íá ðåôý÷åôå ôï ðáñáðÜíù áðïôÝëåóìá.

Ï ôýðïò HE 260 TM ðñïóôáôåýåôáé åðéðñüóèåôá áðü öèïñÝò ìå ôï áíèåêôéêü ÷õôü ôïõ
êÜëõììá áðü áëïõìßíéï.

1.2 Ëåéôïõñãßá
ÔéíÜîôå äõíáôÜ ôá õãñÜ ÷Ýñéá óáò ìðñïóôÜ áðü ôï óôåãíùôÞñá êáé ðÜíù óôï íéðôÞñá.
Óôç óõíÝ÷åéá êñáôÞóôå ôá ÷Ýñéá óáò êÜôù áðü ôéò ðåñóßäåò åîüäïõ êáé ôñßøôå ôá
óôåãíþíïíôÜò ôá ìå ôï èåñìü ñåýìá áÝñá ðïõ âãáßíåé áðü áõôÝò.

1.3 Õðïäåßîåéò ðïõ Ý÷ïõí ó÷Ýóç ìå ôçí áóöÜëåéá
ÐïëëÝò öïñÝò êáôÜ ôç ëåéôïõñãßá ôçò óõóêåõÞò, óôéò ðåñóßäåò åîüäïõ ôïõ
èåñìïý áÝñá äçìéïõñãïýíôáé õøçëÝò èåñìïêñáóßåò ðÜíù áðü 90°C. Ãéá íá
áðïöýãïõìå ôïí êßíäõíï õðåñèÝñìáíóçò äåí ðñÝðåé ðïôÝ íá êáëýðôïõìå áõôÝò
ôéò ðåñóßäåò.

ÊáôÜ ôçí õðåñèÝñìáíóç ôçò óõóêåõÞò ç çëåêôñéêÞ áíôßóôáóç ôßèåôáé åêôüò ëåéôïõñãßáò,
ï áíåìéóôÞñáò óôáìáôÜåé. Ï áéóèçôÞñáò èåñìïêñáóßáò èÝôåé îáíÜ óå ëåéôïõñãßá ôçí
áíôßóôáóç 2 ëåðôÜ áöïý Ý÷åé óâÞóåé ç óõóêåõÞ.

ÐñïóÝîôå þóôå ôá óçìåßá áðïññüöçóçò ôïõ áÝñá óôï êÜôù ìÝñïò ôçò óõóêåõÞò
íá åßíáé ðÜíôá áêÜëõðôá.

Ôá áõèåíôéêÜ åîáñôÞìáôá êáé áíôáëëáêôéêÜ ôçæ AEG åßíáé ç åããýçóç ãéá ôçí Üñéóôç êáé
áóöáëÞ ëåéôïõñãßá ôùí óíóêåõþí.

1.4 Öñïíôßäá
ÊáôÜ ôïí êáèáñéóìü ôçò óõóêåõÞò ÷ñçóéìïðïéåßôå Ýíá õãñü ðáíß ìå ëßãï êáèáñéóôéêü
õãñü. ÌåôÜ óêïõðßóôå ôç ìå Ýíá óôåãíü ðáíß. Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå âáñéÝò êáõóôéêÝò
ïõóßåò. Ìç øåêÜæåôå ôç óõóêåõÞ ìå íåñü.

1.5 ÐñáêôéêÝò óõìâïõëÝò üôáí...
Ïðùò óõìâáßíåé óå êÜèå öùôïêýôôáñï, åÜí êáëõöèåß ï áéóèçôÞñáò ìðïñåß íá
ðáñåìðïäéóôåß ç ëåéôïõñãßá ôïõ. Ó’ áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç ï óôåãíùôÞñáò óâÞíåé ìåôÜ áðü
3 äåõôåñüëåðôá Ýôóé þóôå íá ìç ëåéôïõñãåß Üóêïðá. Óå ðåñßðôùóç âëÜâçò åëÝãîôå êáô’
áñ÷Þí áí ï áéóèçôÞñáò åßíáé åêôüò ÷ñÞóçò. ÌåôÜ ôçí áðïìÜêñõíóç ôõ÷üí îÝíùí
óùìÜôùí ï óôåãíùôÞñáò ÷åéñüò èá äïõëåýåé áðñüóêïðôá.
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2. Ïäçãßåò óõíáñìïëüãçóçò
2.1 ÔïðïèÝôçóç ôçò óõóêåõÞò

1 ÊÜëõììá ðåñéâëÞìáôïò
2 ÓõóêåõÞ
3 Ðåñóßäåò åîüäïõ ôïõ æåóôïý áÝñá
4 Âßäåò óýóöéîçò
5 Õðïäï÷Þ êáëùäéáêÞò óýíäåóçò
6 ÏðÝò óôÞñéîçò
7 Ìï÷ëüò áóöÜëéóçò
8 ðëáóôéêÞ ãùíßá (HE 260 TM)
9 ÅîáåñéóôÞñáò
10 Èåñìáíôéêü óôïé÷åßï
11 ÁéóèçôÞñáò

2.2 Ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ

HE 181 HE 260 T HE 260 TM

ÂÜñïò 2,6 kg 2,6 kg 4 kg

Éó÷ýò êéíçôÞñá 70 W 120 W

ÏíïìáóôéêÞ éó÷ýò 1800 W 2600 W

ÔÜóç 220 - 240 V, 50 Hz  220 - 240 V, 50/60 Hz

Ç ôéìÝò óýíäåóçò êáé ôá Ôå÷íéêÜ Óôïé÷åßá ðïõ áíôáðïêñßíïíôáé óôéò ðáñáëëáãÝò äéáöüñùí
÷ùñþí, ðñïêýðôïõí áðü ôçí ðéíáêßäá ôýðïõ ôçò óõóêåõÞò.

2.3 ÐñïäéáãñáöÝò êáé íüìéìåò äéáôÜîåéò
• Ïëç ç çë. åãêáôÜóôáóç êáé éäéáßôåñá ôá ìÝôñá ðñïóôáóßáò ðñÝðåé íá åëÝã÷ïíôáé áðü ôïí

ôå÷íéêü ôçò áñìüäéáò õðçñåóßáò çëåêôñéóìïý óýìöùíá ì’ áõôÜ ðïõ ïñßæåé ôï êñÜôïò (DIN VDE
0100) üðùò åðßóçò êé áõôÝò ïé ïäçãßåò óõíáñìïëüãçóçò.

• Ï óôåãíùôÞñáò ÷åéñüò ðñÝðåé íá ÷ùñßæåôáé áðü ôï äßêôõï ðïëõðïëéêÜ êáôÜ ôçí êáôåýèõíóç ìéÜò
äéá÷ùñéóôéêÞò åõèåßáò 3mm. Ãé’ áõôü êáé Ý÷ïõí ó÷åäéáóôåß ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç êáôÜëëçëïé
äéáêüðôåò, LS - äéáêüðôçò, äéáêüðôçò áóöÜëåéáò êáé ðñïóôáóßáò.

• Ç áñ÷éêÞ ôïðïèÝôçóç (çëåêôñéêÞ åãêáôÜóôáóç), üðùò êáé ç óõíôÞñçóç ôçò óõóêåõÞò áõôÞò
åðéôñÝðåôáé íá äéåíåñãåßôáé ìüíï áðü åîåéäéêåõìÝíï ôå÷íßôç êáé ìå âÜóç áõôÞí ôçí ïäçãßá.

• Ç åðéóêåõÞ ôïõ óõíäåäåìÝíïõ óôåãíùôÞñá åðéôñÝðåôáé ìüíï áðü ôïí áñìüäéï ôå÷íéêü êáé ìüíï
óå ðåñßðôùóç ðïõ åßíáé åêôüò ëåéôïõñãßáò.
Ãéá ôéò åðéóêåõÝò ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ìüíï ãíÞóéá áíôáëëáêôéêÜ ôçò.

2.4 ÔïðïèÝôçóç
Ï óôåãíùôÞñáò ÷åñéþí ðñïïñßæåôáé ìüíï ãéá ôïðïèÝôçóç óå Ýíáí êëåéóôü ôïß÷ï
(ð.÷.ìå óõíå÷üìåíá ðëáêÜêéá).
Ç ôïðïèÝôçóç ôçò óõóêåõÞò åðéôñÝðåôáé íá ãßíåé ìüíï óýìöùíá ìå ôá áêüëïõèá âÞìáôá:

2.4.1 Áðïóõíáñìïëüãçóç êáëýììáôïò ôïõ ðåñéâëÞìáôïò
HE 181, HE 260 T (âëÝðå óåëßäá 4)
á. Îåóößîôå ôéò âßäåò óýóöéîçò (4).
â. ÔñáâÞîôå ôçí óõñôáñùôÞ áóöÜëéóç (7) ðñïò ôá êÜôù.
ã. ÁöáéñÝóôå ôï êÜëõììá ðåñéâëÞìáôïò (1).
HE 260 TM (âëÝðå óåëßäá 5)
á. Îåóößîôå ôç âßäá óýóöéîçò (4).
â. ÔñáâÞîôå ôçí óõñôáñùôÞ áóöÜëéóç (7) ðñïò ôá êÜôù.
ã. ÁöáéñÝóôå ôï êÜëõììá ðåñéâëÞìáôïò (1).

1
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2.4.2 ÓôåñÝùóç óôïí ôïß÷ï
á. ÌáñêÜñåôå óôïí ôïß÷ï ôá 4 óçìåßá ôùí ïðþí, üðïõ èá ãßíåé ç óôåñÝùóç ìå ôç âïÞèåéá ôïõ

õðïäåßãìáôïò (âëÝðå óåëßäá 11) êáé äéáíïßîôå ôéò ïðÝò óôåñÝùóçò. ÊáôÜ ôç äéáäéêáóßá áõôÞ
íá ðñïóÝîåôå ôï ìÞêïò êáé ôç èÝóç ôïõ êáëùäßïõ óôï äßêôõï ôñïöïäïóßáò.

â. Âéäþóôå ôéò êÜôù ßßäåò óôåñÝùóçò óôïí ôïß÷ï êáé êñåµÜóôå ôçí óõóêåõÞ óå áõôÝò, µÝóï ôùí
êáôÜëëçëùí ïðþí óôï ðßóù µÝñïò áõôÞò.

ã. ÐåñÜóôå ôï êáëþäéï ìÝóá áðü ôïí ïäçãü êáëùäßïõ (5) óôï ðßóù ìÝñïò ôçò óõóêåõÞò.
d. TïðïèåôÞóôå ôç óõóêåõÞ ìå ôéò êëåéäáñüôñõðåò óôéò âßäåò óôÞñéîçò.
ä. Âéäþóôå ôç óõóêåõÞ (2) óôïí ôïß÷ï.

2.4.3 Óýíäåóç óôï çëåêôñéêü ñåýìá
HE 181: ÁõôÞ ç óõóêåõÞ ðñïïñßæåôáé ìüíï ãéá óôáèåñÞ óýíäåóç óå åíáëëáóóüìåíï ñåýìá 220 V
– 240 V~ 50Hz. HE 260 T / HE 260 TM:  ÁõôÞ ç óõóêåõÞ ðñïïñßæåôáé ìüíï ãéá óôáèåñÞ óýíäåóç
óå åíáëëáóóüìåíï ñåýìá 220 V – 240 V~ 50/60 Hz.
ÐñïóÝîôå ôçí ðéíáêßäá ôýðïõ ôçò óõóêåõÞò!
Ç åíóùìáôùìÝíç ðëáóôéêÞ ãùíßá (8) óôç óõóêåõÞ HE 260 TM öñïíôßæåé ãéá ôçí
åðéðñüóèåôç ãåßùóç ôïõ êáëùäßïõ ôñïöïäïóßáò áðü ôï çëåêôñéêü äßêôõï êáé ôçí åðáöÞ.
Ç ôÜóç ðïõ áíáãñÜöåôáé ðñÝðåé íá áíôéóôïé÷åß ìå ôçí ôÜóç ôñïöïäïóßáò ôïõ äéêôýïõ. ÄéáëÝîôå
åðáñêÞ äéáôïìÞ ôïõ êáëùäßïõ.
ÓõíäÝóôå Ýðåéôá ôá çëåêôñéêÜ êáëþäéá óýìöùíá ìå ôï çëåêôñéêü ó÷Ýäéï.
Ïé ãñáììÝò ôïõ êáëùäßïõ óýíäåóçò äåí ðñÝðåé íá âñßóêïíôáé óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ ìïôÝñ ôçò
öôåñùôÞò. Ôï ìÝãéóôï ìÞêïò ôïõ êáëùäßïõ óýíäåóçò óôï çëåêôñéêü äßêôõï ìÝóá óôç
óõóêåõÞ äåí åðéôñÝðåôáé íá îåðåñíÜ ôá 20 åêáôïóôÜ.

2.4.4 ÅðáíáôïðïèÝôçóç ôïõ êáëýììáôïò ðåñéâëÞìáôïò

HE 181, HE 260 T
á. ÔïðïèåôÞóôå ôï êÜëõììá ðåñéâëÞìáôïò ìå åëáöñéÜ êëßóç óôç óõóêåõÞ êáé ðåñéóôñÝøôå ðñïò

ôçí êáôåýèõíóç ôïõ ôïß÷ïõ.
â. Óðñþîôå ôç óõñôáñùôÞ áóöÜëéóç ðñïò ôá ðÜíù ãéá íá áóöáëßóåé ôï êÜëõììá ðåñéâëÞìáôïò.
ã. Îáíáâéäþóôå ôéò âßäåò óôåñÝùóçò.

HE 260 TM
á. Óðñþîôå ôï ðåñßâëçìá ôïõ êáëýììáôïò ðÜíù áðü ôç óõóêåõÞ ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá ôïõ ôïß÷ïõ. ÊáôÜ

ôç äéáäéêáóßá áõôÞ èá ðñÝðåé íá ðñïóÝîåôå ôá Üãêéóôñá ðïõ åßíáé ðñïóáñìïóìÝíá óôï êÜôù
ìÝñïò ôïõ êáëýììáôïò ðåñéâëÞìáôïò íá áãêéóôñþóïõí óôï ðßóù ìÝñïò ôçò óõóêåõÞò.

â. Ãéá íá áóöáëßóåé ôï êÜëõììá ðåñéâëÞìáôïò áíáóçêþóôå åëáöñéÜ óôï åìðñüò ìÝñïò êáé
óðñþîôå ôç óõñôáñùôÞ áóöÜëéóç ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá ðñïò ôá ðÜíù.

ã. Óößîôå ôç óõñôáñùôÞ áóöÜëéóç.

2.5 ÐÁÑÁÄÏÓÇ
Åîçãåßóôå óôï ÷ñÞóôç ôéò ëåéôïõñãßåò ôçò óõóêåõÞò. Äþóôå éäéáßôåñá âÜóç óôéò õðïäåßîåéò
áóöÜëåéáò. Ðáñáäþóôå óôï ÷ñÞóôç ôéò ïäçãßåò óõíáñìïëüãçóçò êáé ÷ñÞóçò.

2
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4
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3. Åããýçóç
Ìßá áßôçóç åããýçóçò ìðïñåß íá åãåñèåß ìüíï óôç ÷þñá óôçí ïðïßá Ý÷åé áãïñáóôåß ç óõóêåõÞ.
Áðåõèõíèåßôå ðáñáêáëþ óôçí áíôßóôïé÷ç áíôéðñïóùðåßá ôçò AEG Þ óôïí åéóáãùãÝá.
Ç áñ÷éêÞ ôïðïèÝôçóç, çëåêôñéêÞ åãêáôÜóôáóç êáé óõíôÞñçóç åðéôñÝðåôáé íá äéåíåñãåßôáé
ìüíï áðü åéäéêåõìÝíï ðñïóùðéêü.
Ï êáôáóêåõáóôÞò äåí áíáëáìâÜíåé êáíÝíá åßäïò åõèýíçò ãéá åëáôôùìáôéêÝò óõóêåõÝò,
ïé ïðïßåò äåí ôïðïèåôÞèçêáí Þ äåí ôÝèçêáí óå ëåéôïõñãßá óýìöùíá ìå ôéò áíôßóôïé÷åò
ïäçãßåò ÷ñÞóçò êáé ôïðïèÝôçóçò.

3.1 ÐåñéâÜëëïí êáé áíáêýêëùóç
Ãéá íá ðáñáëÜâåôå ôç óõóêåõÞ óáò óå Üèéêôç êáôÜóôáóç, ôç óõóêåõÜóáìå ìå ìåãÜëç ðñïóï÷Þ.
Óáò ðáñáêáëïýìå óõìâÜëëåôå óôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò, êáé áðïóýñåôå ìå ïéêïëïãéêü
ôñüðï ôï õëéêü óõóêåõáóßáò.

3.1.1 Áðüóõñóç ðáëéþí óõóêåõþí
ÓõóêåõÝò ðïõ öÝñïõí áõôÞ ôç óÞìáíóç äåí åðéôñÝðåôáé íá áðïóýñïíôáé óôïí êÜäï
óõíçèéóìÝíùí áðïññéììÜôùí, áëëÜ ðñÝðåé íá óõëëÝãïíôáé êáé íá áðïóýñïíôáé îå÷ùñéóôÜ.
Ç áðüóõñóç ðáëéþí óõóêåõþí ðñÝðåé íá ãßíåôáé åîåéäéêåõìÝíá êáé óýìöùíá ìå ôéò
éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò êáé ôïõò éó÷ýïíôåò íüìïõò ôïõ ôüðïõ óáò.
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EHT Haustechnik GmbH
Markenvertrieb AEG
Gutenstetter Straße 10
D-90449 Nürnberg
GERMANY

www.aeg-haustechnik.de
info@eht-haustechnik.de

© EHT-Haustechnik GmbH

Vertriebszentrale
EHT Haustechnik GmbH
Markenvertrieb AEG
Gutenstetter Straße 10
90449 Nürnberg
info@eht-haustechnik.de
www.aeg-haustechnik.de
Tel. 0 18 03 / 91 13 23
Fax 09 11 / 96 56 - 44 4

Kundendienstzentrale
Holzminden
Fürstenberger Str. 77
37603 Holzminden
Briefanschrift
37601 Holzminden

Der Kundendienst
und Ersatzteilverkauf
ist in der Zeit von
Montag bis Donnerstag
von 7.15 bis 18.00 Uhr
und Freitag
von 7.15 bis 17.00 Uhr,
auch unter den
nachfolgenden Telefon- bzw.
Telefaxnummern erreichbar:

Kundendienst
Tel. 0 18 03 / 70 20 20
Fax 0 18 03 / 70 20 25

Ersatzteilverkauf
Tel. 0 18 03 / 70 20 40
Fax 0 18 03 / 70 20 45

Regionen
AEG Kundendienst

Dortmund
Oespel (Indupark)
Brennaborstr. 19
44149 Dortmund
Postfach 76 02 47
44064 Dortmund
Tel. 02 31 / 96 50 22-11
Fax 02 31 / 96 50 22-77

Hamburg
Georg-Heyken-Str. 4a
21147 Hamburg
Tel. 0 40 / 75 20 18-11
Fax 0 40 / 75 20 18-77

Holzminden
Fürstenberger Str. 77
37603 Holzminden
Ersatzteile
Tel. 0 55 31 / 7 02-1 37
Fax 0 55 31 / 7 02-3 35
Kundendienst
Tel. 0 55 31 / 7 02-111
Fax 0 55 31 / 7 02-1 07

Leipzig
Airport Gewerbepark-Glesien
Ikarusstr. 10
04435 Schkeuditz
Tel. 03 42 07 / 7 55-11
Fax 03 42 07 / 7 55-77

Stuttgart
Weilimdorf
Motorstr. 39
70499 Stuttgart
Tel. 07 11 / 9 88 67-11
Fax 07 11 / 9 88 67-77

Adressen und Kontakte
Ausland

Schweiz
EHT Haustechnik AG
Industriestrasse 10
CH – 5506 Mägenwill
Tel. 0 62 / 8 89 92 14
Fax 0 62 / 8 89 91 26

Nederland
Stiebel Eltron Nederland b.v.
Daviottenweg 36
NL – 5222 BH's Hertogenbosch
Tel. 0 73 / 6 23 00 00
Fax 0 73 / 6 23 11 41

Belgium
AEG Home Comfort
Havenlaan – Av. du port, 104
B – 1000 Brussel – Bruxelles
Tel. 02 / 4 22 25 22
Fax 02 / 4 22 25 24

Czech Republic
Stiebel Eltron Czech
K Hájùm 946
CZ – 15500 Praha 5 - Stodulky
Tel. 0 04 20 / 251 11 61 11
Fax 0 04 20 / 235 51 21 22

Polska
Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.
Ul. Instalatorów 9
PL – 02-237 Warszawa
Tel. 0 22 / 8 46 48 20
Fax 0 22 / 8 46 67 03

Hungary
Stiebel Eltron KFT
Pacsirtamezö u. 41
HU – 1036 Budapest
Tel. 00 361 250 60 55
Fax 00 361 368 80 97


